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ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.35.2024
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 

5.538.000 euro dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe w ramach projektu pn. 

„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany 

klimatu”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż czas wyznaczony na przygotowanie oferty obejmuje 

okres tzw. „długiego weekendu” związanego z Bożym Ciałem oraz związany z nim okres urlopowy pracowników 

firmy Wykonawcy oraz firm Podwykonawców, zwracamy się z serdeczną prośbą o wydłużenie terminu składania  

ofert do 27.06.2024. Dodatkowo przyznany czas pozwoli na wypracowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty poprzez 

otrzymanie większej ilości ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający  przesuwa termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień  21  czerwca 2024  roku.  Godzina  składania 

i  otwarcia  ofert  nie  ulega zmianie  tj.  składanie  ofert  do godz.  10:55,  otwarcie  ofert  godz.  11:00.  Zamawiający 

jednocześnie informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą 

upływa dnia 20 lipca 2024 roku. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowią załącznik do 

niniejszego pisma.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie do projektu dotyczące retencji ponieważ z naszych obliczeń wynika że retencja zbiorników 

powinna wynosić:
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DN 3000 - (1,5*1,5*3,15)*17,7 m = 83,37 m3

DN 2400 - (1,2*1,2*3,14)*24,3 m = 109,87 m3

Całkowita zdolność retencyjna 193,24 m3

Naszym zdaniem jest trochę za mało aby wykonać założenia projektowe, w załączniku, ponadto regulator przepływu 

100 l/s jest za duży do przyjętych zbiorników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji nastąpiła omyłka obliczeniowa związana z pojemnością obiektów małej 

retencji. Właściwa pojemność zbiorników wynosi:

- dla zbiornika o średnicy DN 3000 i długości 17,7 m – 125,05 m³ (1,5² x 3,14 x 17,7= 125,05),

- dla zbiornika o średnicy DN 2400 i długości 24,3 m – 109,87 m³ (1,2² x 3,14 x 24,3= 109,87)

Z up. Burmistrza 
Karol Nowak

Zastępca Burmistrza
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