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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut parteru
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

02
Podpis

Podpis

TA-1[13 el] TA-1[10 el] TA-1[19 el] TA-1[18 el] TA-1[14 el] TA-1[20 el] TA-1[10 el] TA-1[13 el]

T
A

-1
[1

3
 e

l]

TA-1 [10 el]TA-1 [13 el]TA-1 [13 el]TA-1 [10 el]TA-1 [10 el]TA-1 [13 el]TA-1 [13 el]TA-1 [10 el]

T
A

-1
[1

0
 e

l]

1

3

4 6

89

12 14

15

171810

1

2

3 1

2
3

3,00  2,00  4,00  4,50  4,50  4,50  2,50  3,50  

3,50  

5,50  3,00  3,50  3,50  

3,00  3,50  2,50  2,00  

3,00  

Żeromskiego 1 Żeromskiego 3

2

5

7 11

13

16

GŁ-300 [1570 mm]

3,50  

GŁ-300 [1170 mm]

1,50  

GŁ-300 [1170 mm]

2,00  

GŁ-300 [1170 mm]

2,00  

GŁ-300 [1170 mm]

2,50  

GŁ-300 [1570 mm]

4,00  

T
A

-1
[6

 e
l]

T
A

-1
[6

 e
l]

3,00 3,50

016 +20 °C
Φwym: 1913 W

019 +20 °C
Φwym: 2501 W

015 +20 °C
Φwym: 1882 W

013 +20 °C
Φwym: 1071 W

021 +20 °C
Φwym: 1388 W

017 +20 °C
Φwym: 875 W

018 +24 °C
Φwym: 444 W

007 +20 °C
Φwym: 1740 W

008 +20 °C
Φwym: 1842 W

005 +24 °C
Φwym: 383 W

006 +20 °C
Φwym: 723 W

002 +20 °C
Φwym: 1211 W

001 +20 °C
Φwym: 1101 W

003 +24 °C
Φwym: 647 W

011 +20 °C
Φwym: 1165 W

010 +20 °C
Φwym: 1059 W

004 +20 °C
Φwym: 2079 W

009 +24 °C
Φwym: 424 W

012 +20 °C
Φwym: 1189 W

014 +24 °C
Φwym: 433 W

022 +20 °C
Φwym: 1216 W

020 +24 °C
Φwym: 733 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut I pietra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

03
Podpis

Podpis

TA-1[14 el] TA-1[10 el] TA-1[24 el] TA-1[21 el] TA-1[21 el] TA-1[24 el] TA-1[10 el] TA-1[14 el]

T
A

-1
[1

4
 e

l]

TA-1 [10 el]TA-1 [14 el]TA-1 [14 el]TA-1 [12 el]TA-1 [12 el]TA-1 [14 el]TA-1 [14 el]TA-1 [10 el]

A
L

_
5

5
0

_
1

0
0

[1
0

 e
l]

1

3

4 6

89

12 14

15

171810

4

5

6 4

5
6

T
A

-1
[6

 e
l] T

A
-1

[6
 e

l]

4,00  3,50  6,50  6,00  6,00  6,50  3,50  4,50  

4,50  

5,50  7,00  4,00  5,50  

5,00  3,50  8,00  3,50  

3,00  

Żeromskiego 1 Żeromskiego 3

2

5

7 11

13

16

GŁ-400 [1570 mm]

GŁ-300 [1400 mm]

GŁ-300 [1400 mm]

2,50  

GŁ-300 [1400 mm]

2,00  

GŁ-300 [1400 mm]

3,00  

GŁ-400 [1570 mm]

4,00  3,50  

2,50  

N

NGrzejnik do 
likwidacji

Grzejnik do 
likwidacji

116 +20 °C
Φwym: 2677 W

119 +20 °C
Φwym: 3107 W

115 +20 °C
Φwym: 2428 W

113 +20 °C
Φwym: 1342 W

121 +20 °C
Φwym: 1648 W

117 +20 °C
Φwym: 1142 W

118 +24 °C
Φwym: 542 W

107 +20 °C
Φwym: 2677 W

108 +20 °C
Φwym: 2420 W

105 +24 °C
Φwym: 542 W

106 +20 °C
Φwym: 1142 W

102 +20 °C
Φwym: 1648 W

101 +20 °C
Φwym: 1742 W

103 +24 °C
Φwym: 826 W 1 I +9 °C

Φwym: 0 W

111 +20 °C
Φwym: 1699 W

110 +20 °C
Φwym: 1316 W

104 +20 °C
Φwym: 3108 W

109 +24 °C
Φwym: 519 W

112 +20 °C
Φwym: 1706 W

114 +24 °C
Φwym: 477 W 3 I +9 °C

Φwym: 0 W

122 +20 °C
Φwym: 1742 W

120 +24 °C
Φwym: 826 W
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-2,55

±0,00

+2,81

+5,62

-2,55

-1,20

+1,60

+5,62

-2,55

±0,00

+2,81

+5,62

-2,55

-1,20

+1,60

+5,62

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Kościuszki 8-10 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Piony centralnego ogrzewania
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. Kościuszki 8-10 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

06-2023
Skala

1:100
Nr rys.

05
Podpis

Podpis

101

1742 W

TA-1
[14 el]

20 °C

001

1101 W

TA-1
[13 el]

20 °C

3,50  

1 2
1

2,00  

104

1546 W

TA-1
[14 el]

20 °C

004

1038 W

TA-1
[13 el]

20 °C

4,00  

3

3
3,00  

102

1648 W

TA-1
[10 el]

20 °C

002

1211 W

TA-1
[10 el]

20 °C

8,00  

2,50  

104

1561 W

TA-1
[14 el]

20 °C

004

1042 W

TA-1
[13 el]

20 °C

4,00  

4

4

3,00  

106

1142 W

TA-1
[10 el]

20 °C

006

723 W

TA-1
[10 el]

20 °C

3,50  

2,00  

5

107

2677 W

TA-1
[24 el]

20 °C

007

1740 W

TA-1
[19 el]

20 °C

6,50  

6

6

4,00  

108

2420 W

TA-1
[21 el]

20 °C

008

1842 W

TA-1
[18 el]

20 °C

6,00  

4,50  

7

110

1316 W

TA-1
[12 el]

20 °C

010

1059 W

TA-1
[10 el]

20 °C

3,50  

8

8

3,50  

111

1699 W

TA-1
[14 el]

20 °C

011

1165 W

TA-1
[13 el]

20 °C

5,00  

3,00  

9

1 p.

908 W

TA-1
[6 el]

16 °C
3,00  

1 I

236 W

TA-1
[8 el]

9 °C
1,00  

9

112

1706 W

TA-1
[14 el]

20 °C

012

1189 W

TA-1
[13 el]

20 °C

5,50  

10 11

1
0

3,50  

113

1342 W

TA-1
[12 el]

20 °C

013

1071 W

TA-1
[10 el]

20 °C

4,00  

3,50  

115

2428 W

TA-1
[21 el]

20 °C

015

1882 W

TA-1
[18 el]

20 °C

6,00  

12

1
2

4,50  

116

2677 W

TA-1
[24 el]

20 °C

016

1913 W

TA-1
[20 el]

20 °C

6,50  

4,50  

13

117

1142 W

TA-1
[10 el]

20 °C

017

875 W

TA-1
[10 el]

20 °C

3,50  

14

1
4

2,50  

119

1560 W

TA-1
[14 el]

20 °C

019

1258 W

TA-1
[13 el]

20 °C

4,50  

16

121

1483 W

TA-1
[10 el]

20 °C

021

1388 W

TA-1
[10 el]

20 °C

7,00  

17

1
7

5,50  

122

1742 W

TA-1
[14 el]

20 °C

022

1216 W

TA-1
[13 el]

20 °C

5,50  
18

3 p.

956 W

TA-1
[6 el]

16 °C
3,50  

3 I

256 W

TA-1
[8 el]

9 °C
1,00  

1
8

3,50  3,00  

Żeromskiego 1 Żeromskiego 3

3,50  

003

647 W

GŁ-300
[1570 mm]

24 °C

2

3,50  

103

826 W

GŁ-400
[1570 mm]

24 °C

15 x 1,2

1,50  

005

383 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

5

2,50  

105

542 W

GŁ-300
[1400 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

009

424 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

7

2,50  

109

519 W

GŁ-300
[1400 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

014

433 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

1
1

2,00  

114

477 W

GŁ-300
[1400 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

018

444 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

1
3

3,00  

118

542 W

GŁ-300
[1400 mm]

24 °C

15 x 1,2

4,00  

020

733 W

GŁ-300
[1570 mm]

24 °C

1
6

4,00  

120

826 W

GŁ-400
[1570 mm]

24 °C

15 x 1,2

Pion projektowanyPion projektowanyPion projektowanyPion projektowanyPion projektowanyPion projektowany

119

1546 W

TA-1
[14 el]

20 °C

019

1243 W

TA-1
[13 el]

20 °C

4,50  

15

1
5

3,50  

NN



In
st

al
-t

he
rm

 H
C

R
 V

4.
A

0.
 P

ro
je

kt
: '

Ż
er

om
sk

ie
go

 1
-3

.is
b'

, a
rk

.r
ob

oc
zy

: '
P

iw
ni

ca
', 

sk
al

a:
 1

 : 
10

0,
 s

tr
on

a:
 1

:1
 (

1)

1

2

3

4

5

6

7

89

11

12

13

14

15

16

17
18

10

DN 20

DN 15

STAD_b_odw
2,42

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
2,50

DN15  
DN 20

STAD_b_odw
1,82

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,40

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
2,12

DN10  

DN 20

STAD_b_odw
2,17

DN10  
DN 15

STAD_b_odw
2,67

DN15  

DN 20

TBV
4,20
DN15 LF  

STAD_b_odw
1,13
DN10  

DN 15 DN 15

STAD_b_odw
1,78
DN10  

DN 15

DN 20

TBV
2,80

DN15 LF  

STAD_b_odw
1,84

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,74

DN10  DN 20

STAD_b_odw
1,73

DN10  

Żeromskiego 1 Żeromskiego 3

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut piwnic 
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

01
Podpis

Podpis

TA-1[10 el]

3,50  

Istniejace grzejniki 
włączyć do pionów

STAD_b_odw
1,96

DN15  

DN 20

TA-1[10 el]

6,00  

STAD_b_odw
1,99

DN15  

STAD_b_odw
3,37

DN15  

22K/600[10 el]

grzejnik
do likwidacji

22,9 kPa

1824,4 kg/h
71,4 kW

90/70 °C
62,9 kW
22,9 kPa

STAP_10-40
10,00 kPa

DN32  
STAD_odw

3,82
DN32  

STAD_b_odw
1,15

DN10  

DN 15

suszarnia 1 +16 °C
Φwym: 1535 W


