
INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku 
przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut I piętra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku 

przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14
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Skala
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111 +20 °C
Φwym: 1360 W

109 +24 °C
Φwym: 351 W

115 +20 °C
Φwym: 605 W

112 +20 °C
Φwym: 1303 W

103 +20 °C
Φwym: 1232 W

102 +20 °C
Φwym: 605 W

106 +20 °C
Φwym: 1445 W

108 +24 °C
Φwym: 367 W

107 +20 °C
Φwym: 676 W

110 +20 °C
Φwym: 678 W

105 +20 °C
Φwym: 1343 W

116 +24 °C
Φwym: 335 W

113 +20 °C
Φwym: 1571 W

114 +20 °C
Φwym: 1232 W

101 +24 °C
Φwym: 335 W

104 +20 °C
Φwym: 1571 W



INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku 
przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut II piętra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku 

przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

08-2023
Skala

1:100
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Grzejnik 
do likwidacji
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NNNN 7,00

215 +20 °C
Φwym: 956 W

211 +20 °C
Φwym: 2373 W

212 +20 °C
Φwym: 1909 W

203 +20 °C
Φwym: 2049 W

202 +20 °C
Φwym: 956 W

206 +20 °C
Φwym: 2307 W

208 +24 °C
Φwym: 491 W

207 +20 °C
Φwym: 1010 W

210 +20 °C
Φwym: 1012 W

209 +24 °C
Φwym: 469 W

205 +20 °C
Φwym: 1973 W

216 +24 °C
Φwym: 488 W

213 +20 °C
Φwym: 2277 W

214 +20 °C
Φwym: 2049 W

201 +24 °C
Φwym: 488 W

204 +20 °C
Φwym: 2277 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku 
przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Piony centralnego ogrzewania
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku 

przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

08-2023
Skala

1:100
Nr rys.
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Podpis
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Φ=1393 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

6,00  
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Φ=1209 W
S-130/I
[10 el]

20 °C
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Φ=1578 W
S-130/I
[16 el]
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Φ=1708 W
S-130/I
[15 el]
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Φ=762 W
S-130/I
[8 el]
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S-130/I
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S-130/I
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24 °C
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24 °C
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Φ=383 W
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24 °C
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku 
przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut piwnic
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku 

przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza
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Data

08-2023
Skala

1:100
Nr rys.
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Podpis
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2,32
DN15  

DN 20
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3,49
DN15  

DN 20

STAD_b_odw
2,83
DN15  

DN 20

DN 15

STAD_b_odw
2,39

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
2,66
DN10  

DN 15

DN 20

STAD_b_odw
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DN15  
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7,30
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STAD_b_odw
3,31
DN15  

Grzejnik po wymianie 
podłączyć do pionu nr 6

54,9 kW
19,9 kPa
2,3 t/h



INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku 
przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut parteru
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku 

przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14
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08-2023
Skala
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011 +20 °C
Φwym: 1314 W

009 +24 °C
Φwym: 395 W

012 +20 °C
Φwym: 1266 W

003 +20 °C
Φwym: 1386 W

002 +20 °C
Φwym: 728 W

006 +20 °C
Φwym: 1708 W

008 +24 °C
Φwym: 352 W

007 +20 °C
Φwym: 762 W

010 +20 °C
Φwym: 741 W

005 +20 °C
Φwym: 1742 W

016 +24 °C
Φwym: 401 W

015 +20 °C
Φwym: 707 W

013 +20 °C
Φwym: 2022 W

014 +20 °C
Φwym: 1377 W

001 +24 °C
Φwym: 418 W

004 +20 °C
Φwym: 2102 W


