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Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Budowa linii kablowej instalacji doświetlenia terenu
przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko
Polskie w Bydgoszczy
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Lokalizacja:

1 :500
Skala:

Rys. nr.:

Nazwa obiektu budowlanego:

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - ARKUSZ II z II

Działka nr. ewid.: 5/2
Jednostka ewidencyjna:
Bydgoszcz 046101_1 Obręb
ewidencyjny: Bydgoszcz 223
ul. Smoleńska, Bydgoszcz

Proj. instalacje
elektryczne

Data, podpis:tech Marek Znajdek
upr. instalacje elektryczne
nr. upr. UAN-KZ-7210/36/89

02.02.2023

Inwestor:

Oświadczamy, że projekt budowlany opracowano na bazie
mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu
Miejskiej Pracowni Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Bydgoszczy

BILANS TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI 5/2
istn. i proj. powierzchnia zabudowy 873,48 m2
istn. i proj. powierzchnia biologicznie czynna 12254,52 m²˛
istn. i proj. powierzchnia utwardzeń, chodników, jezdni 0,00 m²˛

razem pow.  analizowanego obszaru działki:        13128m² (100%)˛
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- granica terenu objetego
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- projektowane latarnie uliczne
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- projektowany kabel elektroenergetyczny 5x16mm2 YKXS L=599,00m
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- projektowane rury osłonowe RHDPE 110/6,3mm na całości kabla elektroenergetycznego L=595m
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- projektowany punkt przyłączeniowy istniejąca latarnia uliczna przy ul. Kieleckiej
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