
 

 Wrocław, dnia 24.10.2022r.  

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

W związku z koniecznością dokonania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia Teatr Polski we 

Wrocławiu, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania niżej opisanych 

prac.  

I.INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU.  

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 2019). 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do wyboru wykonawcy i podpisania umowy na 

wykonanie przedmiotowego opracowania. Otrzymane informacje służyć będą Zamawiającemu jedynie 

do prawidłowego oszacowania wartości zamówienia na tego typu prace.  

II. PRZEDMIOT SZACUNKOWEJ WYCENY:  

Przedmiotem wyceny jest opracowanie dokumentacji na wykonanie prac mających na celu spełnienie 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu przy ul. G. 

Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.  

Zakres prac będących przedmiotem dokumentacji obejmuje:  

1. Zapewnienie systemu sygnalizacji pożarowej realizującego zadania wynikające z przyjętego 

scenariusza rozwoju zdarzeń w obiekcie (ochrona pełna) z monitoringiem pożarowym do obiektu 

Państwowej straży Pożarnej.  

2. Podział obiektu na strefy pożarowe zgodnie z posiadaną ekspertyzą techniczną (pkt. 7.7 ekspertyzy)  

3. Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane według wymagań 

określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Natężenie oświetlenia na korytarzach oraz klatkach 

schodowych wynosić będzie co najmniej 5 lx.  

4. Zwiększenie o 50% ilości środka gaśniczego zgromadzonego w podręcznym sprzęcie gaśniczym.  

5. Opracowanie oraz wdrożenie dla obiektu szczegółowych procedur ogłaszania i prowadzenia 

ewakuacji pracowników oraz widzów. Procedury zostaną zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego.  

6. Instalacja zraszaczowa sceny i kurtyny przeciwpożarowej (od strony sceny), której projekt zostanie 

uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

7. Minimalna ilo  

 

III. PODMIOT KIERUJĄCY ZAPYTANIE O WYCENĘ  

Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław; 


