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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji tj. systemu monitoringu wizyjnego  z
interkomowo-przyzywowym systemem bezpieczeństwa.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót.

Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wykonanie następujących robót:

demontaż istniejących elementów instalacji (kamer, interkomów, serwera)
dostawa i montaż kamer, interkomów, komputerów, telefonów, serwera
montaż okablowania
zaprogramowanie rejestratora
instalacja aplikacji
uruchomienie systemu
wykonanie dokumentacji powykonawczej
szkolenie personelu

Określenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku polskim.
Ponadto ilekroć w specyfikacji jest mowa o:

 Inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Zamawiającego osobę
upoważnioną do nadzoru nad realizacją robót i występowania w imieniu Zamawiającego w
sprawach związanych z realizacją umowy,

 Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) – opracowywanie sporządzane dla urządzenia lub
maszyny zawierające charakterystykę techniczną, dane ewidencyjne, wykaz wyposażenia,
schematy oraz instrukcję BHP.

 Dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć projekt, który dostarcza Zamawiającemu
Inwestor,

 Dokumentacji budowy − projekt, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a także
dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty służące realizacji obiektu (w tym także dokumentację
opracowaną przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru

 Dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ponadto w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących
przepisów wydanych zarówno przez organy administracji państwowej a także praw patentowych.
Wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z łamania ustaw, rozporządzeń, patentów itp. spadają na
Wykonawcę.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan.

Zabezpieczenie terenu budowy
W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego odbioru,
ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, polegającego na dostarczeniu, zainstalowaniu i
utrzymywaniu w należytym stanie wszelkich niezbędnych urządzeń zabezpieczających, takich jak
ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę
umowną.
Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót i podpisania
odpowiedniego protokołu.
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania podane chociażby w jednym z nich są
obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
• ustalenia umowy,
• polecenia Inspektora nadzoru
• SST
• dokumentacja projektowa
• pozostałe dokumenty
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stosować je
w trakcie prowadzenia robót. Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, dbając zwłaszcza o to,
by przechowywane materiały nie mogły stać się źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, utrzymując
we wszystkich podległych sobie miejscach, takich jak składowiska materiałów, pomieszczenia zaplecza
oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, takich jak
rurociągi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia którejś z tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkowników i będzie z nimi współpracować przy
dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt.
Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzenia robót w
mieniu osób lub instytucji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, zapewniając swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na
terenie budowy odpowiedni sprzęt ochronny oraz dostęp do urządzeń higienicznosanitarnych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2. MATERIAŁY
Stosowane materiały muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy, zaleceniami Inspektora nadzoru
dokumentacją projektową, techniczną i SST.

Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach bez wiedzy
i pisemnej zgody Inspektora nadzoru,

Źródła uzyskiwania materiałów
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać atesty
lub aprobaty techniczne (takie jak świadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczające je do stosowania.
Aparatura i urządzenia powinny posiadać aktualną DTR, deklaracje zgodności, karty katalogowe itp.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót,
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Inspektorem na terenie
budowy lub poza nim.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (finansową, administracyjną i karną) za zastosowanie
materiałów niespełniających wymagań norm lub specyfikacji.

Wymagania techniczne materiałów: opisano w dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować terminowe przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów lub sprzętu.
Liczba wykorzystywanych jednostek środków transportu będzie zapewniać terminowe prowadzenie
robót zgodne z zasadami określonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru:
• projekt zagospodarowania placu budowy

Projekt będzie składał się z części opisowej i graficznej.
Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować:
 - opis powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz składowisk,
 - opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych,
 - sposób dostarczenia materiałów
 - opis w zakresie korzystania z wody i energii elektrycznej,
 - opis i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
 - zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
 - rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,
 - zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

 Część graficzna (akceptuje się rysunek odręczny) powinna obejmować:
 - granice placu budowy, linie ogrodzenia,
 - usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,
 - drogi dojazdowe,
 - punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
 punktów odbioru, a także odprowadzanie ścieków,
 - rozmieszczenie sprzętu gaśniczego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST, należy prowadzić zgodnie
z zaleceniami producentów materiałów, które są do nich wykorzystywane, wskazówkami Inspektora,
oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej.

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca
wymagane prawem uprawnienia oraz kwalifikacje.

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie
instalacji, konserwacji i obsługi.

Wykonawca instalacji musi posiadać Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie
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technicznych systemów zabezpieczeń oraz Licencję Zabezpieczenia Technicznego II stopnia.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać stan budynku; zapoznać się z dokumentacją instalacji
elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, CO będących w posiadaniu inwestora, w celu
uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej tej ściany,
dla oddziału N - ściany zewnętrzne EI60, wewnętrzne EI30, place spacerowe - ściany zewnętrzne EI30,
wewnętrzne EI15.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru program zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót oraz możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca ma obowiązek stosować tylko te
wyroby i materiały, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej oraz posiadają wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia tzn. certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji i sprawdzenie ochrony
przeciwporażeniowej instalowanych obwodów. Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokoły z
przeprowadzonych badań.

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, poprawności
wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie jego
przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robót, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby odpowiednimi
szkicami, pozwalającymi jednoznacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub w innych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji zostanie dokonana według ustaleń Inspektora nadzoru.
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy
przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady ostatecznego odbioru robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania robót
objętych umową.
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza pisemnie
Inspektorowi nadzoru.
Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi wejść Inspektor nadzoru i inni
przedstawiciele Zamawiającego, oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Ocena robót jest
dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wizualnej oceny wykonanych robót z
dokumentacją projektową i SST.
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Do odbioru Wykonawca jest obowiązany przygotować
następujące dokumenty:
• Dokumentację powykonawczą,
• Wyniki pomiarów oraz badań kontrolnych,
• Deklaracje zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, bądź
konieczności wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupełnień, komisja przerwie swoje czynności i
ustali niezbędny zakres dodatkowych robót oraz nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,
3. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów,
6. wyniki pomiarów kontrolnych
7. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy zastosowanych
materiałów i elementów,

Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią
się w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny
wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.


