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GMINA PSARY - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

KS - 04

NAZWA
OPRACOWANIA:

INWESTOR:

UL. RATANICE 3G
 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

tel: 607-254-432
Email: myproject@op.pl

·  PROWADZENIE PROCESU
   INWESTYCYJNEGO
·  PROJEKTY i OPRACOWANIA
·  OPERATY WODNOPRAWNE
·  POZWOLENIA I DECYZJE

opr. inż. Magdalena
      Pucharska-Gałas

UWAGA:
1. przy zamówieniu deflektora nalezy podać sredniće studni, średnicę rury dolotowej.

Na tej podstawie producent dobierze optymalny deflektor.
2. Z uwagi na  wysoki poziom wód gruntowych przy montazu studni

  bezwględnie nalezy zastosować wytyczne producenta wg instrukcji montażu,
3. Montaż deflektora wg wytycznych producenta

DEFLEKTOR - SCHEMAT
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