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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Wymiana okładziny podłogowej w budynku Ośrodka Szkolenia przy ul. Zakładowej 1  
w Pionkach. 
 
1.2 PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest określenie zakresu i 
sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych, odnośnie 
stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak również, jakości wykonania 
robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania w budynku Ośrodka Szkolenia przy  
ul. Zakładowej 1 w Pionkach. 
 
1.3  ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.4. 
 
1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym  
(a zleconym przez Inwestora). 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

 

 demontaż okładzin posadzek, 

 przygotowanie powierzchni posadzki pod panele winylowe, 

 ułożenie podkładu, 

 montaż paneli winylowych click, 

 montaż listew progowych, 

 montaż listew przypodłogowych, 

 kontrole i odbiory. 
 
1.5 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

 
Wykonawcom, przed przystąpieniem do przetargu, zaleca się udział w zebraniu podmiotów 
zainteresowanych złożeniem oferty oraz: 
 

 zapoznanie się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie  
i zbadać ich dostępność, 
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 zapoznanie się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i 
wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu oraz rygorem utrzymania 
czystości. 

 
Po udzieleniu zamówienia nie dopuszcza się powoływania Wykonawcy na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania 
dodatkowych wynagrodzeń. 
 
1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 
interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 
Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie 
jakościowym. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym należy 
założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach budowlanych, a po 
zakończeniu dnia pracy zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób trzecich, 
co ze względu na funkcje użytkową obiektu ma duże znaczenie.  
 
Roboty należy realizować etapami uzgodnionymi z Zamawiającym. 
 
1.5.3 Informacja o ochronie środowiska 
 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania w celu stosowania się  
do obowiązujących przepisów i aktów normatywnych z zakresu ochrony środowiska na 
zarówno w miejscu prowadzenia robót  jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robót 
budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie  
w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 

 
1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji 
Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Robót związanych z bezpieczeństwem 
na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych 
odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania 
umowy, w tym Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy dla własnych 
potrzeb oraz zapewnia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich środków mających  
na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót. 
 
1.5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób i pory wjazdu na teren budowy. 
Dostawca podczas transportu materiałów na budowę powinien stosować się do przepisów 
wynikających z Ustawy Prawo o ruchu drogowym również w zakresie nośności wagowej 
poszczególnych ulic dojazdowych. 
 
1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE I DEFINICJE POJĘĆ 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST a także podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) - dokument 
zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu,  
w zakresie parametrów  technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także, co do  nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 
metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu. 
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego 
materiału tub wyrobu. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, typów urządzeń oraz 
rozwiązań projektowych określonych w projekcie. Projektuje się remont podłóg budynku 
hotelowego wskazanych pomieszczeń. 
 
3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM 
 
3.1 MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru prac związanych z ułożeniem paneli winylowych na podłogach.  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
 

 ułożenia podkładu pod panele, 

 montaż listew przypodłogowych, 

 ułożenie paneli winylowych. 
 
3.3.1 Materiały 
 
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. Materiały 
do ustalenia z Inwestorem. 
 
3.3.2 Sprzęt 
 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany  do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu  
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
3.3.3 Transport i składowanie 
 
Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać  
na pogorszenie ich wartości i cech fizycznych jak również zgodnie z zasadami zalecanymi 
przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie 
ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi  
te dotyczą również transportu ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego 
materiału na miejsce jego wbudowania. 
 
3.3.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
3.3.4.1. Wymagania ogólne 

 

 roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów materiałów. 

 przed przystąpieniem do prac, panele winylowe należy sezonować min. 24 godziny przed 
rozpoczęciem montażu, poprzez wyjęcie ich z opakowań i pozostawienie ich luzem  
w warunkach w jakich będzie wykonywany montaż, w temperaturze nie mniejszej niż 15 °C. 

 jeśli instalowane panele nie są układane według wcześniej wyznaczonego wzoru lub 
projektu kolorystycznego, należy brać pod uwagę, że wzory i kolory na płytkach występują 
przypadkowo. Aby uniknąć przy instalacji jednego koloru występowania jaśniejszych i 
ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie materiału i 
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przemieszanie między sobą paneli w taki sposób aby po zainstalowaniu nie występowały 
jaśniejsze lub ciemniejsze miejsca, 

 montaż podłogi metodą bezklejową należy rozpoczynać zawsze od narożnika i od strony 
lewej do prawej, tak, aby ich powierzchnie zaopatrzone w pióro, skierowane zostały w 
kierunku ściany - nie zaś, na przykład, drzwi. Niezbędne jest najpierw ścisłe połączenie 
pióra oraz wpustu poszczególnych paneli na ich powierzchniach czołowych, a następnie 
mocne zatrzaśnięcie tych elementów, dokonane bądź ręcznie, bądź z użyciem 
specjalnego młotka gumowego. Kolejne rzędy paneli należy delikatnie wsuwać pod kątem 
około 30° w wyżłobienie dłuższego boku ułożonych już elementów, po czym powinno 
nastąpić lekkie ich dociśnięcie w dół. Przy układaniu ostatniego rzędu paneli, koniecznie 
jest zachowanie odpowiedniej dylatacji, to jest minimum 5-milimetrowego odstępu od 
ściany, przy użyciu na przykład klinów instalacyjnych, zaś sama szerokość rzędu powinna 
być równa połowie szerokości panela, 

 niezbędne jest zastosowanie specjalnej maty podkładowej, którą należy dobrać zgodnie z 
wytycznymi Producenta, 

 po zakończeniu części instalacji paneli winylowych należy zamontować wszelkie akcesoria 
wykończeniowe. 

 
3.3.5 Odbiór robót 
 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami  
Inspektora Nadzoru. Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny 
ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora, 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Robót, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
 

Sprawdzeniu podlega: 
 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość i dokładność wykonania robót. 
 

3.3.6 Podstawa płatności 
 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
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Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn, montażem musza być wykonane przez 
osoby przeszkolone, a w przypadku, gdy tego wymagają przepisy posiadające uprawnienia. 
Prace montażowe oraz demontażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą 
spełniać wymagania BHP i p.poż. 
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w paczkach zwierających 
elementy przeznaczone do złożenia na obiekcie przez wykwalifikowanych monterów. 
Rozładowanie paczek ze środka transportu i transport na miejsce montażu powinien odbywać 
się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu. Podczas rozładunku elementów instalacji, 
należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Bezpośrednio po otrzymaniu urządzeń należy 
sprawdzić stan opakowania oraz kompletność dostawy na podstawie załączonych specyfikacji 
i listów przewozowych Paczki z urządzeniami lub elementami urządzeń powinny być 
przechowywane z dala od miejsc poruszania się maszyn w miejscu, gdzie nie będą narażone 
na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci, agresywnego środowiska chemicznego, 
pyłów, piasków i innych czynników zewnętrznych mogących powodować pogorszenie się 
stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części 
wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi wykonanie remontu pomieszczeń, zgodnie z aktualnymi 
wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu oraz sztuką budowlaną. Przy realizacji należy 
przestrzegać wszelkich oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych 
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie 
określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
 

 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych  
do wykonywania prac, 

 realizacja prac, 

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora, 

 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiałów  
i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 
aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń), wykonawca zobowiązany jest  
do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego 
materiału lub urządzenia posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,  
itp. Proponowane materiały lub urządzenia musza być równoważne z zastosowanymi  
w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

 udział w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych, 
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 uzgadnianie robót ze zleceniobiorcami innych branż w fazie przygotowania i realizacji 
budowy, 

 dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu znajdującego się w biurze budowy 
wszelkich odstęp od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu 
zaawansowania robót, 

 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 
(producentów) urządzeń zainstalowanych dostawców obiekcie oraz dostawców części 
zamiennych, 

 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
 

7. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT 
 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji 
i osiągają zakładane parametry. Kierownik Robót powiadamia Inwestora o gotowości instalacji 
do odbioru i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

 
7.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót "zanikających", które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania.  
 
Należy sprawdzić: 

 

 zgodność wykonania z projektem, 

 użycie właściwych materiałów, 

 wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych. 
 

7.2 ODBIÓR KOŃCOWY 
 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi Kierownik robót montażowych oraz 
przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora, i Użytkownika.  
 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
 

 dokumentację techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnień dokonywanymi 
w trakcie budowy, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
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 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 
parametrów roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności budowę. 

 
7.3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika uczestniczącego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 
7.4 DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
 

 atesty i deklaracje jakościowe na wbudowane materiały 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów 

 certyfikaty 

 obmiary robót 

 protokoły odbioru robót zanikających 

 karty katalogowe zastosowanych materiałów 

 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń 

 karty gwarancyjne 

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym 
spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana 
w sposób schludny. 
 
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis  
o treści "Materiały zostały wbudowane do: "(jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za 
zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę. 
 
Powyższe należy przedłożyć powołanej komisji celem dokonania odbioru końcowego. Komisja 
może być jednocześnie wykonawcą oględzin oraz badań i prób, przy czym z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
 
Uwaga!!! Nieczytelna bądź niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą  
do odmówienia  przez Zamawiającego przystąpienia do czynności odbioru końcowego. 
 
Po zakończeniu czynności odbiorczych oraz na podstawie powyższych dokumentów komisja 
powinna sporządzić Protokół końcowy, który powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
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 numer, miejscowość i datę sporządzenia 

 nazwę i adres obiektu 

 imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe 

 datę wykonania badań odbiorczych 

 ocenę wyników badan odbiorczych 

 decyzję komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji 

 ewentualne uwagi i zalecenia komisji 

 podpisy członków komisji stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie 
ogólnych. 
 

Przepisów bezpieczeństwa i higieny: 
 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urządzeń i materiałów, 

 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania. 
 


