
12
5

12

14
0

RZUT II PIĘTRA

1:200     A1

308 308 308 308 308 308 308 308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

275

275

275

15
0

18
0

Hp=100cm

15
0

180

Hp=100cm

150 18
0

Hp=100cm

15
0

18
0

Hp=100cm

150 180

Hp=100cm

150 18
0

Hp=100cm

15
0

180

Hp=100cm

150 180

Hp=100cm

15
0

180

Hp=100cm

240 18
0

Hp=100cm

240 18
0

Hp=100cm

150180

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

Hp=100cm

15
0

180

Hp=100cm

H
p=

10
0c

m
H

p=
10

0c
m

H
p=

10
0c

m
H

p=
10

0c
m

24
0

18
0

Hp=100cm

240
180

Hp=100cm

240
180

Hp=100cm

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

18
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

Hp=100cm

24
0

18
0

39
0

18
0

Hp=100cm

15
0

18
0

Hp=100cm

12
0

18
0

Hp=100cm

12
0

18
0

Hp=70cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm Hp=100cm

80

80

80

110110

110

110

110

Hp=100cm

90
18

0

120
180

H
p=100cm

120
180

H
p=100cm

120
180

H
p=100cm

+7,40

15
3

17
2

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0 90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
0

18
0

90 27
0

15
3

17
2

90 27
0

15
3

17
224
0

18
0

150
180

90
270

150
180

90
270

150
180

150
180

90
270

90
270

90
27

0

150 180 90
270

150 180 90
270

150 18
0 90

27
0

15
0

180 90 27
0

150 180 90
270

150 180 90
270

15
0

180

90
27

0

150 180

90
270

150 18
0

90
270

150 18
0

90
270

15
0

180

90
27

0

3.3 WĘZEŁ SANIT.

3.10 PUNKT PIELĘGNIAREK 3.13 HALL REKREACYJNY

3.19 PALARNIA3.18 P. CZYSTY3.17 ZMYWALNIA3.15 ŁAZIENKA3.14 POM. GOSPOD.

3.12 KL. SCHODOWA

3.11 MAG. CZYSTEJ BIELIZNY3.9 SEPARATKA3.8 P. SOCJALNY PERSONELU3.7 P. SALOWYCH

3.65 KORYTARZ

3.67 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.69 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.71 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.77 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.89 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.66 ŁAZIENKA

3.68 ŁAZIENKA

3.70 ŁAZIENKA

3.72 ŁAZIENKA

3.74 ŁAZIENKA

3.76 ŁAZIENKA

3.78 ŁAZIENKA

3.80 ŁAZIENKA

3.91 DYŻURKA PIELĘG.

3.92 BIBLIOTEKA

3.103 KUCHNIA

3.93 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

3.94 POKÓJ 1-OSOBOWY

3.96 POKÓJ 1-OSOBOWY

3.104 JADALNIA

3.106 ŚLUZA

3.105 WĘZEŁ SANIT.

3.107 ZMYWALNIA

3.108 MAGAZYN BRUD.

3.95 ŁAZIENKA

3.81 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.16 WĘZEŁ SANITARNY

3.73 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.75 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.79 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.83 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.85 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.87 POKÓJ DWUOSOBOWY

3.82 ŁAZIENKA

3.86 ŁAZIENKA

3.84 ŁAZIENKA

3.88 ŁAZIENKA

3.90 KOMUNIKACJA

3.102 KOMUNIKACJA

3.97 ŁAZIENKA

3.98 POKÓJ 1-OSOBOWY

3.99 ŁAZIENKA

294

294

24
0

18
0

24
0

18
0

15
0

18
0

150
180

150
180

90
180

90
180

90
180

90 18
0

90
180

Hp
=8

5c
m

Hp
=8

5c
m

Hp
=8

5c
m

Hp
=8

5c
m

280
350

280
350

28
0

35
0

28
0

35
0

28
0

35
0

280
120

280
120

H
p=

10
0c

m
H

p=
10

0c
m

15
0

22
0

15
0

22
0

15
0

22
0

15
0

22
0

304

Hp=70cm Hp=70cm Hp=70cm Hp=70cm Hp=70cm

24
0

18
0

24
0

18
0

24
0

18
0

24
0

18
0

24
0

18
0

3.1
27

KA
B.

 K
ĄP

. C
ZT

ER
OK

OM
OR

OW
A

3.115 KOMUNIKACJA

3.117 KAB. LAMPY KWARCOWE 3.120 KAB. LAMPY WITALUX 3.121 KAB. DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ

3.122 KAB. LAMPY SOLUX 3.123 KAB. DIADYNAMIKI

3.124 KAB, LAMPY SOLUX 3.125 KAB. GALWANOSTYNULACJI

3.118 KAB. LAPMY KWARCOWEJ

3.119 KAB. LAMPY

3.129 SALA ĆWICZEŃ

3.116 KAB. LAMPY KROMAYERA

3.1
30

PO
K.

 Z
AB

IE
G.

3.1
31

SZ
AT

NI
A

3.132 ŁAZIENKA

3.133 ŁAZIENKA

+ 7,40

+ 5,70

KLATKA
SCHODOWA B

17,55m˛

KLATKA
SCHODOWA A

18,55m˛

+ 7,40

+ 5,70

KLATKA
SCHODOWA

GŁÓWNA
19,46m²

+ 7,40

+ 5,70

+ 7,40

zamurowanie
REI 120KLATKA

SCHODOWA
"DUL"

15,61m˛

+ 7,40

10
0

20
0

EI
S6

0

ścianka pełna REI60

klapa oddymiająca
120 x 180 cm
pow. czynna oddymiania
15,61m˛ x 7,5% = 1,171m˛

H

ściankapełna REI60

KORYTARZ  43,72m² H = 308
H = 302H = 316

KORYTARZ  30,3m˛

GABINET
ZABIEGOWY

GABINET ZABIEGOWY

3.126 POK. LEKARZY

hp=80cm
hp=80cm

H

36
0

31
5

ścianka pełna
REI120

RE
I1

20

90 20
0

H

H

C

C

HOL GŁÓWNY

H = 308

GABINET ZABIEGOWY

H = 308

GABINET ZABIEGOWY

PIELĘGNIARKA
OD DZIAŁOWA

2.26 P. ORDYNATORA

H = 308

POKÓJ ASYSTENTÓW

KOMUNIKACJA

wnęka
hydrantowa

88
170

ścianka pełna
REI 60

D5'

ści
an

ka
pe

łna
RE

I12
0

100+20
200 EIS60D6'

śc
ia

nk
a

pe
łn

a
RE

I1
20

100+20
200EIS60 D6'

D7

90
200 EI60

ści
an

ka
pe

łna
RE

I12
0

D3'

90
200EIS60 D3

ścianka pełna
REI60

naświetle
EI60

90 20
0

EI
S3

0

REI120

REI120

R
E

I1
20

B

B

EIS60

na
św

ie
tle

EI
60

90+50
200

na
św

ie
tle

EI
60

10
0+

40
20

0

EIS60

F

F2

A A

D

10
0

20
0

100
200

m2
02 Pokój pacjentów

wykł.homogeniczna

m2
03 Łaz.  dla niepeł.

wykł.homogeniczna

H=290

m2
01 Przedpokój

wykł.homogeniczna

H=260

H=290

20
0

10
0

20
0

10
0

90
200

90
200

20
0

10
0

20
0

10
0

90
200

90
200

20
0

10
0

20
0

10
0

90
200

90
200

20
0

10
0

20
0

10
0

90
200

90
200

20
0

10
0

20
0

10
0

90
200

90
200

20
0

10
0

20
0

10
0

90
200

90
200

90
200

90
200

90
200

90
200

20
0

10
0

20
0

10
0

20
0

10
0

20
0

10
0

80
200

10
0

20
0

90 20
0

90
200

m2
P. 218_2
17,89

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 217_2
17,77

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 216_2
17,77

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 215_2
17,76

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 214_2
17,37

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 213_2
16,71

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 212_2
17,79

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 211_2
17,92

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 210_2
17,47

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 209_2
17,67

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 208_2
17,24

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 207_2
17,57

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 206_2
17,49

SALA CHORYCH
wykł.homogeniczna m2

P. 221_2
17,32

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 220_2
17,08

SALA CHORYCH

wykł.homogenicznam2
P. 219_2
17,62

SALA CHORYCH

wykł.homogeniczna

KORYTARZ

m2
P II

162,73
KORYTARZ

wykł.homogeniczna
płytki /pł. kamienne

m2
P. 222_A
12,39

POM.MAGAZYNOWE

wykł.homogeniczna

m2
P. 00_A

4,26
WC

wykł.homogeniczna

H pom. - 2,71m

H pom. - 2,71m

H pom. - 2,71m
H pom. - 2,50m

m2
P. 221_A
13,55

POM.DOZORU LEK.

wykł.homogeniczna

h=2,50 m

h=2,50 m

m2
P. 218_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 217_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 216_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 215_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogeniczna

m2
P. 214_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 213_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogeniczna

m2
P. 212_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 211_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 210_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 209_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogeniczna

m2
P. 207_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 206_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogeniczna

m2
P. 208_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogeniczna

m2
P. 221_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 220_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogenicznam2
P. 219_1

2,77
ŁAZIENKA

wykł.homogeniczna

R
EI

 1
20

ściana oddzielenia w
 klasie

R
EI 120 z drzw

iam
i EI60(S)

EI60 EI60 EI60

DRZWI
DYMOSZCZELNE

(S)

DR
ZW

I
DY

M
OS

ZC
ZE

LN
E

(S
)

R
EI

 1
20

NIEWŁAŚCIWY KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI DO
WEWNĄTRZ Z SALI ĆWICZEŃ NA POZIOMIE

DRUGIEGO PIĘTRA W BUDYNKU GŁÓWNYM (F)
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PIELĘGNIAREK W BUDYNKU GŁÓWNYM (A)
NA POZIOMIE PIERWSZEGO, DRUGIEGO ,

TRZECIEGO I CZWARTEGO PIĘTRA

BRAK OBUDOWY KORYTARZA W KLASIE EI30:
- NA POZIOMIE TRZECIEGO PIĘTRA OD GABINETU

  PSYCHOLOGA W BUDYNKU SZPITALA (B)
- NA POZIOMIE DRUGIEGO PIĘTRA W BUDYNKU GŁÓWNYM

  CZĘŚCI (C i F)
- NA POZIOMIE PIERWSZEGO PIĘTRA OD POMIESZCZEŃ

  REHABILITACYJNYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (C)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU DO POMIESZCZENIA

  REJESTRACJI W CZĘŚCI (A)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU GŁÓWNYM

  CZĘŚCI (F)
- W OBUDOWIE KORYTARZA BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (F)

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚĆ
(A, C, D, E i F) ORAZ W BUDYNKU (B), PRZEKROCZONE SĄ
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CPG

ND

LEGENDA

- Napęd okna oddymiającego klapa w dachu

- Napęd drzwiowy drzwi napowietrzających

- Czujnik pogodowy systemu oddymiania

- Przyciski oddymiania i przewietrzania

- Centrala oddymiania

EKS - Element kontrolno-sterujący systemu SSP

  do sterowanie oddymianiem
CD - Czujka dymu systemu SSP

TR - Trzymacz drzwiowy 24V sterowany przez EKS systemu SSP zasilacz 230/24V systemu SSP

POD P4.4

POD
COD C5

P5.3

PO
D

P7
.3

TR
TR

Trzymacze drzwi dymoszczelnych sterowane z
systemu SSP przewód HDGs 3x1,5mm2

POD P1.4TR

TR
Trzymacze drzwi dymoszczelnych sterowane z
systemu SSP przewód HDGs 3x1.5mm2

TR

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

2 x korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

PO - Przepust ognioszczelny w przegrodzie ogniowej

5xPO

8xPO

2xPO

PO

PO PO PO

4xPO

5xPO

4xPO

2xPO

ETAP IETAP III
ETAP IVETAP V

ETAP VII

UWAGA:
Kolorem niebieskim oznaczono wykonane prace budowlane dostosowywujące szpital do
aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

Kolorem czerwonym oznaczono do wykonania prace budowlane dostosowywujące szpital do
aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.
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Rzut 2 piętra
- etapowanie prac
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Uwaga:
Wszystkie prace wykonywać zgodne z „Projektem zabezpieczenia
przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach”
wykonanym w grudniu 2012r. przez firmę UTEX Sp. z o.o. oraz "Projektem zmian
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