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Wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczy postępowania Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Praszka 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu otrzymał pytania dotyczące treści 

Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które zamieszcza wraz z odpowiedziami poniżej: 

 

Pytanie 1: 

Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej zwracamy się z pytaniem, czy ilość powietrza 

przeznaczonego na reaktor to tylko 300Nm3/h? Wydaje się, że mogła się tu wkraść literówka 

i powinno być 3000 Nm3/h. Taka wartość sprawi że system będzie działał poprawnie, 

w przypadku 300Nm3/h będzie to niemożliwe (taka wartość starczy na poprawne działanie 

zaledwie ok. 60 dyfuzorów). Proszę też o sprawdzenie zapisu dot. rury doprowadzającej 

sprężone powietrze. Jeśli rzeczywiście powinno być tam 3000Nm3/h, to rura DN100 będzie 

zdecydowanie za mała. 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Dane podane w dokumentacji technicznej są prawidłowe. 


		2024-08-26T12:24:01+0200




