L1, L2, L3 3x230V 400A

S 304 S 303 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 5301 3x5 301 P 304 P 304 P 304 P 304 P 304
4p 3P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 4p 4p 4p 4p l%: 4p
40A 6A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 6A 25A 25A 25A 25A 25A
C B B B B B B B B B
®®® L333 LPF431 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301
Ni
4p 3p 1P ﬁ 1P 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P .ﬁ 1P ﬁ 1P HYDROPROJEKT WEOCLAWEK SP. Z 0. 0.
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FR 303 Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
3p Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng
63A infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na|
dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
potozonych w migjscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny
0012 Kruszyn) - gmina Woctawek
N
PE Adres / Lokalizacja:
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
Nazwa Zasilanie Ochronnik C Kontrola 1 Oswietlenie 2 Oswietlenie 3 Oswietlenie 4 Oswietlenie 5 Oswietlenie 6 Oswietlenie 7 Oswietlenie AW EW 9 Gniazda 10 Gniazda 11 Gniazda 12 Gniazda 13 Gniazda 14 Gniazda 15 Gniazda 16 Gniazda 17 Gniazda 18 Gniazda 19 Gniazda 20 Gniazda 21 Podgrzewacz |22 Podgrzewacz |Rezerwa obreb 0012 Kruszyn.
obecnosci faz wody wody Inwestor )
— Gmina Wioctawek
Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wloclawek
Moc zainstalowana Pi [kW] 15.20 - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.90 0.90 0.90 0.60 0.60 0.60 0.90 0.60 0.90 0.30 0.30 0.30 2.00 2.00 2.00 S ol
Moc obcigzenia Po [kW] 10.00 - - 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.81 0.81 0.81 0.54 0.54 0.54 0.81 0.54 0.81 0.27 0.27 0.27 2.00 2.00 2.00 inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20
Prad Io [A] 15.2 - - 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 3.7 3.7 3.7 2.5 2.5 2.5 3.7 2.5 3.7 1.2 1.2 1.2 9.2 9.2 9.2
Projektant: Podpis:
Typ przewodu YKXS 5x25 - - YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 4x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 inz. Jarostaw Szczesny
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Projekt techniczny
Branza:
Elektryczna
Tytut:
Schemat TR2

Skala: Data: Numer:

12.10.2021r E05

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




