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Pompka skroplin

Silent+ Mini Lime
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Skropliny wpiąć przez syfon

antyzapachowy z blokadą

mecaniczną np. HL-136N

PVC-u 3/4" PVC-u 1"

PVC-u 1"

PVC-u 3/4"

PVC-u 1"PVC-u 3/4"

Jednostka zewnętrzna

AOYG-30 KBTA4

884x820x315mm

55kg

63dB(A) (moc aku.)
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Jednostka zewnętrzna

AOYG-30 KBTA4

884x820x315mm

55kg

63dB(A) (moc aku.)

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

sprawdzić wszystkie elementy i istotne

wymiary na budowie ze zwróceniem

szczególnej uwagi na elementy istniejace

2. Instalację w budynku porowadzić w

przestrzeni sufitu podwieszanego lub w

białych korytach instalacyjnych

3. Na rysunku instalacje pokazano bez

izolacji

4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami

innych branż.

5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

opisem technicznymi.

6. Ostateczną lokalizację urządzeń

wewnętrznych uzgodnić z użytkownikiem

na etapie wykonawstwa.

7. Zmiany w projekcie wymagają akceptacji

projektanta.
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ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy

17.10.2022

mgr inż. Krzysztof Jakubiak

Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach o numerach: 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 12, 13

S2

Rzut parteru - instalacja klimatyzacji

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
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SPRAWDZIŁ

NR RYSUNKU

ARTAT-BUD
ul.Czarna Droga 11/31
85-220 Bydgoszcz
tel. 888 338 964
artatbud@gmail.com

KRZYSZTOF JAKUBIAK

297 x 700

mgr inż. Leszek Kruszyk
upr. nr KUP/0150/POOS/09
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
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