
Oleśnica, dnia 18.12.2023 r. 

 

 

 

Wg rozdzielnika  

 

 

 

 
dot.: Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL 

przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy, ZP/TP/18/2023 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Gmina Miasto Oleśnica, na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej 

„ustawa” lub „PZP”) zawiadamia o: odrzuceniu oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz 

o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji 

 

1. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Poolaqua Mariusz Romanowski, ul. 

Daliowa 94, 51-253 Wrocław – oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższą liczbą 

punktów w kryteriach określonych w SWZ, cena oferty 770 000,00 PLN. 

2. Złożone w postępowaniu oferty i przyznana punktacja: w tabeli poniżej. 

3. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców. 

4. Zamawiający odrzucił  ofertę: 

1) nr 2 – ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków 

k/Wrocławia – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, bowiem jej treść jest niezgodna 

z warunkami zamówienia. W wyniku uzyskanych od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących wskazanego w ofercie urządzenia, Zamawiający doszedł do wniosku, że 

oferowane urządzenie  Dozotechnika Sp. z o.o. model/typ Chlorinsitu III, nie spełnia 

następujących wymogów opisu przedmiotu zamówienia wskazanych w SWZ: 

a) w SWZ minimalne stężenie produktu wymagane jest 33g/l, oferent deklaruje 25g/l 

b) w SWZ wymagane maksymalne zużycie soli wynosi 4,2 kg/h, oferent deklaruje 4,25 

kg/h, 

c) w SWZ wymagane maksymalne zużycie wody wynosi 150 l/h, oferent deklaruje 350 

l/h 

d) w SWZ maksymalne wymiary urządzenia wynoszą (wys x szer x gł) 2200 x 960 x 

1600mm, oferent deklaruje wymiary 2000 x 1200 x 1200 mm 

e) w SWZ określona jest maksymalna moc urządzenia 20 kW o maksymalnym poborze 

prądu 3x30A, oferent deklaruje moc urządzenia 16,05 kW oraz wymianę istniejącego 

zabezpieczenia zasilającego elektrolizę z 3x30A na 3x63A 

f) w SWZ wymagane jest aby solanka krążyła w obiegu zamkniętym, tj. aby solanka 

zubożona powracała do zbiornika solanki, oferent proponuje urządzenie, w którym 

solanka dodawana jest do zbiornika produktu 

X 



5. Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę w dniu 27.12.2023 r. Wybrany 

Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym celem ustalenia 

szczegółów zawarcia umowy, w tym wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (tel. 71 7982164).  
/-/ 

Burmistrz – Jan Bronś 

Otrzymują: 

1. adresat   

2. a/a.  



Nr oferty 
Wykonawca  

(nazwa i adres) 
Cena/pkt. 

Termin gwarancji 

i rękojmi/pkt. 

Łączna liczba 

pkt. 

1. 
Poolaqua Mariusz Romanowski, ul. Daliowa 94, 

51-253 Wrocław, NIP: 8951640789 
770 000,00 PLN brutto/90 36 m-cy/0 90 

2. 

ProMinent Dozotechnika Sp z o.o.. 

ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków k/Wrocławia,  

NIP: 118-00-18-24 

691 014,00 PLN brutto/- 36 m-cy/- 
(oferta 

odrzucona) 

 


