
Wykaz pomieszczeń: Budynek - Piwnica

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
54.25 m2 54.25 m2 

-1/1 Pralnia 9.72 m2 9.72 m2 Podkład z betonu
-1/2 Piwnica 5.22 m2 5.22 m2 Podkład z betonu
-1/3 Piwnica 5.22 m2 5.22 m2 Podkład z betonu
-1/4 Korytarz 10.14 m2 10.14 m2 Podkład z betonu
-1/5 Magazyn 6.50 m2 6.50 m2 Podkład z betonu
-1/6 Pom. gosp. 3.85 m2 3.85 m2 Podkład z betonu
-1/8 Kotłownia 13.60 m2 13.60 m2 Podkład z betonu
Razem 54.25 m2 54.25 m2 
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-1/5 Magazyn
6.50 m2 Podkład z betonu

-1/2 Piwnica
5.22 m2 Podkład z betonu
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-1/3 Piwnica
5.22 m2 Podkład z betonu

-1/6 Pom. gosp.
3.85 m2 Podkład z betonu
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miejsce wpięcia instalacji
kanalizacji w piwnicy

miejsce wpięcia instalacji
kanalizacji w piwnicy

istniejąca instalacja
ogrzewania

Ø50

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Remont odtworzeniowy toalet na terenie przychodni w
Opławcu

S1

Lokalizacja:

1 :100
Skala:

Rys. nr.:

Nazwa obiektu budowlanego:

Inwestor:

Nazwa rysunku:
Rzut piwnicy instalacja sanitarna

działka nr ewid. 4/1 obręb
0292,   Opławiec 153,
046101_1, m. Bydgoszcz

Data, podpis:
11.09.2023

Projektant
instalacje sanitarne

mgr inż.  Daniel Wiśniewski
spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/0152/PWOS/13

ZASILANIE C.O.

WODA ZIMNA
KANALIZACJA SANITARNA

POWRÓT C.O.

WODA CIEPŁA
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