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CZĘŚĆ II – Wzór umowy (WU)
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Umowa nr TR.243-…………./2023

UMOWA NR TR.243-………/2023
zawarta w dniu …………………………… r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitał zakładowy: 318.184.875,00 zł, reprezentowaną przez:

1.
……………………………………………………………
2.
……………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”
a
……………………………………………. z siedzibą w …………….. przy ul. ………………… (kod: …………………….) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………, NIP: ……………………., kapitał zakładowy: …………………………………… zł, reprezentowaną przez: 

……………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 
na podstawie § ……. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o zawartą z Gminą Wrocław Umową o Zastępstwo Inwestorskie nr 592  nr 405/NZ/98 z dn. 27.04.1998  r., w której powierzono MPK Sp. z o.o. utrzymanie w należytym stanie komunalnych obiektów i urządzeń służących dla celów miejskiego transportu tramwajowego, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego usługę, polegającą na:

1) konserwacji i utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej 2 stacji prostownikowych: „Szczepin” oraz „Nowodworska”,  zasilających tramwajową sieć trakcyjną na terenie Wrocławia;
2) konserwacji i utrzymaniu linii kablowych zasilających SN oraz 24 szt. głowic kablowych SN , linii kablowych trakcyjnych zasilających i powrotnych oraz 96 szt. głowic kablowych trakcyjnych;
- zwaną dalej „usługą” lub „pracami”.
2. Podstawowe dane stacji prostownikowych Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do umowy.
3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi określa Załącznik nr 2 do umowy.
4. Zasady wynagradzania wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie stacji prostownikowych oraz linii i głowic kablowych SN i nN określa Załącznik nr 3 do umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego wykorzystywał będzie wyłącznie w celu wykonywania świadczonej usługi i jest świadomy, że nie może jej powielać, dokonywać w niej zmian ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób w innym celu.

§ 2

Obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązany jest:

1) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć miejsca prowadzonych prac objętych niniejszą Umową, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenach wykonywanej usługi określonej w § 1 ust. 1 Umowy;
2) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy oraz postępować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska oraz w razie potrzeby zgłaszać informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz do Zamawiającego;
3) przestrzegać obowiązujących przepisów porządkowych, w szczególności dotyczących zabezpieczenia interesów stron oraz osób trzecich;
4) do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie działania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy;
5) zapewnić stały dozór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej;
6) wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP;
7) wykonywać prace objęte usługą przy minimalnym ograniczeniu ruchu tramwajów (np. wykonywanie prac w porze nocnej); 
8) utrzymywać stacje prostownikowe i urządzenia z nimi związane w stanie gwarantującym pełne bezpieczeństwo wszystkim ich użytkownikom;
9) wykonywać w sposób stały i nieprzerwany niezbędne przeglądy infrastruktury objętej przedmiotem umowy pod względem ich prawidłowego funkcjonowania;

10) przedłożenia na potrzeby ewidencyjno-księgowe, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, rozumianych na potrzeby niniejszej umowy, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, informacji w zakresie wyceny poszczególnych prac i składników ujętych w przedmiocie umowy, o którym mowa w § 1 powyżej.
2. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnego sprzętu oraz we własnym zakresie zapewni materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
3. Zobowiązuje się Wykonawcę do obsługi i utrzymania w należytym stanie technicznym powierzonych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami producentów, specyfikacjami technicznymi.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń przekazanych Wykonawcy powstałych w wyniku ich nienależytej obsługi, kosztami napraw zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku utraty lub zniszczenia urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu ich wartości ustalonej komisyjnie przy uwzględnieniu wartości rynkowej. 
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami i sprzętem niezbędnym do realizacji prac objętych usługą zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej umowie, a w szczególności:

1) odpowiednim zapleczem technicznym (pojazdy, narzędzia, sprzęt i inne niezbędne urządzenia, w tym laboratorium pomiarowe z aparaturą do lokalizacji uszkodzeń linii kablowych, aparaturą do pomiarów rezystancji pętli zwarcia oraz z przyrządami do pomiarów rezystancji izolacji i linii kablowych);
2) systemem organizacyjnym dla właściwej realizacji przyjętych zadań.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem do realizacji zadań prac określonych w § 1 umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. z aktualnymi odpowiednimi uprawnieniami SEP.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na terenie miasta Wrocławia do utylizacji materiałów odzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy i przedstawienia dokumentu określającego ich rodzaj i ilość. Wymagane jest uczestniczenie Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego w przekazaniu materiałów do utylizacji (do punktu skupu). Do czasu przekazania do utylizacji materiałów odzyskanych Wykonawca odpowiada za ich właściwe zabezpieczenie i zagospodarowanie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Materiały, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane, odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności.

9. Wykonawca winien zapewnić wewnętrzną kontrolę jakości robót i materiałów oraz umożliwić Zamawiającemu, w dowolnym czasie, wgląd w dokumenty lub sposób realizacji przedmiotu umowy.

10. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót, prowadzone będą w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 umowy.

11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców oraz producentów zastosowanych materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon).

12. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów.

13. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z wykonanych prac, wskazanego w § 4 pkt 1 umowy, na jego podstawie sporządzi Protokół odbioru wraz z załącznikiem uwzględniającym wszystkie wyłączenia z eksploatacji lub przedłużające się naprawy stacji prostownikowych (bądź jej elementów), linii i głowic kablowych zasilających SN oraz linii i głowic kablowych nN trakcyjnych zasilających na terenie miasta Wrocławia. 
§ 3

Termin realizacji umowy

Umowa została zawarta od dnia jej podpisania na okres do dnia 30.08.2024 r. 
§ 4
Odbiór przedmiotu umowy
Strony ustalają następujące zasady odbioru prac:

1) Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przekaże Zamawiającemu sprawozdanie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy, z wykonanych prac objętych przedmiotem umowy.
2) Protokół odbioru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą stanowić podstawę do wystawienia faktury za dany miesiąc. Protokół odbioru prac będzie wskazywał również wydzielone elementy prac wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. W przypadku powierzenia części lub całości usług podwykonawcy/om podstawę do wystawienia faktury oprócz protokołu odbioru prac będzie stanowić:

a) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego w ramach umowy prace łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty, zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub Podwykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy prace.
§ 5
Wynagrodzenie i rozliczenia
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę brutto: ……..…….. zł (słownie: …………………………. złotych 00/100), w tym netto: ………….. zł (słownie: …………………….  złotych 00/100) oraz podatek VAT: …………. zł (słownie: ………………….. złotych 00/100). 
2. Miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonane usługi (z wyłączeniem usuwania awarii) stanowić będzie suma miesięcznych cen jednostkowych netto konserwacji i utrzymania elementów infrastruktury z załącznika nr 5 do umowy oraz kwoty podatku VAT.

3. Miesięczne wynagrodzenie brutto ustalone na podstawie cen jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy, płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawę wystawienia faktury będą stanowić dokumenty, o których mowa w § 4 umowy.
4. Faktury będą wystawiane w języku polskim. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie, że jest podatnikiem VAT czynnym. 

6. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiający wyznacza ………………………, tel.: 71 …………………, e-mail: ...................@mpk.wroc.pl, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i rozliczaniem umowy (w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktów z Wykonawcą.

2. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach technicznych i realizacji niniejszej umowy są:

1) ………………., tel.: +48 ………………. , e-mail: ....................@mpk.wroc.pl;
2) ………………., tel.: +48 ………………., e-mail: .....................@mpk.wroc.pl.
3. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………., tel. ………………………., e-mail: .......................@..............pl, 
4. Przedstawicielami Wykonawcy w sprawach technicznych i realizacji niniejszej umowy jest ……………………., tel.: ………………………, e-mail: .......................@..............pl. 
§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek rażącego zaniedbania, wyszczególniony poniżej: 

a) wykonania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i ppoż.

b) wykonania prac w sposób niezgodny z ustaleniami z Zamawiającym, 

c) niezgłaszania rozpoczęcia, zakończenia prac, Dyspozytorowi CDM Zamawiającego,

d) nieprzedłożeniu Zamawiającemu protokołu z pomiarów oraz w przypadku jakichkolwiek błędów zawartych w tym protokole, 

e) nieprzedłożeniu sprawozdań oraz gdy zapisy sprawozdań nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego (comiesięcznego), jak również niedostarczenie notatek służbowych wymaganych przez Zamawiającego,

f) rażącego zaniedbania lub niewykonania robót konserwacyjnych, które uniemożliwi eksploatacje urządzeń stacji prostownikowej, linii kablowych zasilających SN, linii kablowych trakcyjnych zasilających i powrotnych z winy Wykonawcy.

2) w przypadku brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości kwoty faktury VAT, wystawionej przez Podwykonawcę, z której zapłatą pozostaje w zwłoce za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) w przypadku brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 3 umowy - tj. wystąpienia sytuacji, w której wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie zwaloryzował wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek.
2. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywistej szkody na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego.
4. Łączna suma kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 30 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 8

Przedterminowe zakończenie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie należności z tytułu zrealizowanych usług.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec miesiąca.

3. W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług na warunkach określonych w niniejszej umowie.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) stwierdzenia dwukrotnego nienależytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) umowy;
2) określonym w § 11 ust. 5 umowy.
§ 9

Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, części zamówienia nowemu podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą wraz z dostarczeniem kopii umowy do Zamawiającego, bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą prac. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za prace zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw lub usług. 

5. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

§ 10

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień niniejszej umowy: 
1) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, w postaci:
a) zmian przedstawicieli Stron określonych w §6 umowy.

2) Pozostałe zmiany:

a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z umową usług będących jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy – czas określony w umowie na realizację usług zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności,

b) w przypadku zmiany sposobu opodatkowania lub zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie z uwzględnieniem zmienionych zasad opodatkowania lub zmienionych stawek podatku VAT, 

c) zmiana podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

2. Zmiana treści i formy Załącznika nr 4 będzie dokonywana automatycznie po ustaleniu przez strony nowego wzoru załącznika, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od następnego miesiąca od daty uzgodnienia. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt 3 lit. b będzie dokonana automatycznie bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych zasad opodatkowania lub zmienionych stawek podatku VAT.
§ 11
Ubezpieczenie

1. Szczegółowa specyfikacja dotycząca warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganych zapisów w jej treści określona została w Załączniku nr 6 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu prawidłowe dokumenty ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów/zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku każdorazowo nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidłowych tj. zgodnych z wymaganiami Zamawiającego umów ubezpieczenia (polis) mających zapewnić ciągłość ubezpieczenia w okresie trwania obowiązku, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami.
§ 12
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 7 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonującym niniejszą umowę, których dane osobowe będą ujawnione Zamawiającemu.

§ 13
Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 14
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

1. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacją na Ukrainie oświadcza, że nie jest:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

    - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
z siedzibą w Rosji lub 

 -  osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio  lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, oraz że żaden z moich podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polegam, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawo Budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) Wykonawca.

3. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Podstawowe dane stacji prostownikowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu;
2) Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres prac;
3) Załącznik nr 3 – Zasady wynagradzania wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie stacji prostownikowych oraz linii i głowic kablowych;
4) Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonanych prac konserwacyjnych (wzór);
5) Załącznik nr 5 – Miesięczne ceny jednostkowe;
6) Załącznik nr 6 – Warunki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
7) Załącznik nr 7 – Informacja dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 do umowy
PODSTAWOWE DANE STACJI PROSTOWNIKOWYCH 
I. Wykaz stacji prostownikowych:
	Lp.
	Stacja

Prostownikowa
	Zespoły

prostownikowe
	Zasilacze

trakcyjne
	Głowice

kablowe trakcyjne
	Głowice

kablowe

SN

	1.
	Nowodworska
	4
	8
	64
	12

	2.
	Szczepin
	3
	7
	32
	12

	Razem
	7
	15
	96
	24


II. Szczegółowy opis stacji prostownikowych:
	1. Stacja prostownikowa „Nowodworska" - ul. Strzegomska

	1) Stacja wybudowana w roku 2023, 

2) Rozdzielnica SN 20 kV wolnostojąca, typu D-24P, nr fabrycznyD-24PL  produkcji ZARMEN Zakład Elektrobudowa, posiada 8 pól i transformator potrzeb własnych, w tym:

a)   2 pola linii zasilających wyposażone w sterownik polowy e2 Tango T800, 
b)  1 pole pomiarowe, 
c)   4 pola zespołów prostownikowych wyposażone w sterownik polowy e2 Tango T800 , 
d)  1 pole transformatora potrzeb własnych 
e) Transformator potrzeb własnych typu ET3H-40, rok produkcji 2022, produkcji ELHAND Transformatory Sp. z o.o
3) Zespoły prostownikowe - 4 szt., składające się z transformatora trakcyjnego typu -TZE3Ta 1200/20 rok produkcji 2022r, producent FT Żychlin, umieszczonego w obudowie na hali głównej i prostownika diodowego typu PD-12/0,8ksrc-P, rok produkcji 2022, producent Woltan Sp. z o.o..

4) Rozdzielnica prądu stałego 660V typu RT-1 produkcji ZARMEN Zakład Elektrobudowa , posiada 14 pól w tym:

a) 8 pól zasilaczy trakcyjnych wyposażonych w sterownik SESTO E1000.
b) 1 pole zasilacza rezerwowego wyposażonych w sterownik SESTO E1000.
c) 4 pola zespołów prostownikowych wyposażonych w sterownik SESTO E1000.
d) 1 pole kabli powrotnych.
5) Radiowy system zdalnego sterowania stacją- projekt i wykonanie P.P.H.U. Elester PKP Łódź.
6) Instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia i ogrzewania wewnętrznego.
7) Sprzęt ppoż 
8) Urządzenia analogowego układu zdalnego sterowania i nadzoru oraz układy pomiarowe energii elektrycznej.

	2. Stacja prostownikowa „Szczepin”- ul. Portowa

	1) Stacja wybudowana w roku 2023r.
2) Rozdzielnica SN 20 kV wolnostojąca, typu D-24P produkcji ZARMEN Zakład Elektrobudowa, posiada 7 pól i transformatora potrzeb własnych, w tym:

a)   2 pola linii zasilających wyposażone w sterownik polowy e2 Tango T800, 

b)  1 pole pomiarowe, 
c)   3 pola zespołów prostownikowych wyposażone w sterownik polowy e2 Tango T800 , 

d)  1 pole transformatora potrzeb własnych 

e) Transformator potrzeb własnych typu ET3H-40, rok produkcji 2022, produkcji ELHAND Transformatory Sp. z o.o.
3) Zespoły prostownikowe - 4 szt., składające się z transformatora trakcyjnego typu -TZE3Ta 1200/20 rok produkcji 2022r, producent FT Żychlin, umieszczonego w obudowie na hali głównej i prostownika diodowego typu PD-12/0,8ksrc-P, rok produkcji 2022, producent Woltan Sp. z o.o

4) Rozdzielnica prądu stałego 660V typu RT-1 produkcji ZARMEN Zakład Elektrobudowa , posiada 14 pól w tym:

a) 8 pól zasilaczy trakcyjnych wyposażonych w sterowniki SESTO E1000.
 b) 1 pole zasilacza rezerwowego wyposażone w sterownik SESTO E1000.
 c) 4 pola zespołów prostownikowych wyposażonych w sterownik SESTO E1000.
d) 1 pole kabli powrotnych
5) Radiowy system zdalnego sterowania stacją- projekt i wykonanie P.P.H.U. Elester PKP Łódź.

6) Instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia i ogrzewania wewnętrznego.

7) Sprzęt ppoż 

8) Urządzenia analogowego układu zdalnego sterowania i nadzoru oraz układy pomiarowe energii elektrycznej.


III Wykaz kabli trakcyjnych nN objętych zakresem Umowy:
	Lp.
	Nazwa stacji prostownikowej
	Adres stacji prostownikowej
	Trasa linii kablowych trakcyjnych (ulice)
	Typ kabla 
	Rok budowy
	Ilość kabli

	1. 
	Nowodworska
	ul. Strzegomska
	Fabryczna, Strzegomska, Rogowska 
	YAKY 1x630mm2
	2022
	32

	2. 
	Szczepin
	ul. Portowa
	Długa, 

Starogroblowa, Popowicka, Milenijna

	YAKY 1x630mm2
	2022
	16

	Razem:
	48


IV Wykaz kabli zasilających SN:

	Lp.
	Nazwa stacji prostownikowej
	Adres stacji prostownikowej 
	Granica zasilania SN
	Rok budowy
	Trasa linii kablowych (ulice)
	Ilość kabli

	1.
	Nowodworska
	ul. Strzegomska
	zaciski prądowe głowic kablowych 20 kV w polach 21 i 37 20kV w GPZ R-111Wilcza
	2022
	Klecińska, Strzegomska
	6

	2.
	Szczepin
	ul. Portowa
	zaciski prądowe głowic kablowych 20kV w polach 57 i 2 20kV w GPZ R-112 Pilczyce
	2021
	Starogroblowa, Portowa
	6

	Razem:
	12


ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCA:
Załącznik nr 2 do umowy
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

CZĘŚĆ I
Zakres prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej 2 stacji prostownikowych oraz głowic i Linii kablowych SN i nN. Zakres prac z załącznika nr 2 jest przedmiotem sprawozdania z wykonanych prac (załącznikiem nr 4 do umowy).
Konserwacja i utrzymanie stacji prostownikowych i ich wyposażenia, należy prowadzić na podstawie dokumentacji techniczno – ruchowej zainstalowanych urządzeń, aktualnych przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, niniejszej specyfikacji i zaleceń Zamawiającego. 
Zamawiający, informuje, w odniesieniu do zapisów, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, prowadzącym eksploatację jest Wykonawca, któremu Zamawiający powierza obsługę i konserwację urządzeń elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wszystkie instrukcje opracowane przez Wykonawcę obejmujące realizację przedmiotu umów. 

Zamawiający informuje, o obowiązku stosowania się Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy do powszechnie obowiązującego prawa, w tym do obowiązków Wykonawcy w §2 Umowy.
I. Utrzymanie urządzeń stacji. 

W ramach utrzymania urządzeń stacji Wykonawca powinien wykonywać:
1. Oględziny stacji – rozumiane jako bezpośredni pobyt na stacji, który ma na celu ustalenie zmian od ostatniego pobytu oraz sprawdzenie aktualnego stanu urządzeń, budynku i otoczenia. Oględziny stacji wykonywać należy w odstępach maksymalnie 14 dniowych.
Podstawowy zakres oględzin stacji obejmuje:
1.1 Stan łączeniowy łączników, stopień domknięcia noży odłączników itp.
1.2 Stan widocznych izolatorów, szyn i połączeń uziemiających.
1.3 Poziom oleju i ewentualne wycieki z urządzeń wypełnionych olejem.
1.4 Poprawność wskazań przyrządów pomiarowych, wskaźników i sterowników cyfrowych.
1.5 Prawidłowość położenia przełączników i sterowników SZR oraz ich działanie.
1.6 Stan techniczny i działanie urządzeń ziemnozwarciowych (TEST).
1.7 Stan techniczny zabezpieczeń i wskazań tego zabezpieczenia. 
1.8 Stan techniczny baterii akumulatorowych i urządzeń ładowania, wraz z kontrolą wskazań urządzenia.
1.9 Stan techniczny i kompletność sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego.
1.10 Stan techniczny instalacji antenowych.
1.11 Stan techniczny instalacji wodnych, grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych (w tym pomiaru temperatury pomieszczeń na wniosek Zamawiającego).
1.12 Prawidłowość działania i rejestracji stanu pracy wszelkich urządzeń będących na wyposażeniu stacji prostownikowych, w tym aktualizacji ustawionego czasu i daty we wszystkich urządzeniach posiadających taką funkcję.
1.13 Stan techniczny budynku – w tym: dachu, drzwi, okien, zamknięć, itd. oraz stan techniczny ogrodzenia terenu stacji. 
1.14 Na bieżąco przekazywać dane dotyczące stanu nastaw wyłączników szybkich prądu stałego. Zmiana nastaw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
1.15 Wskazań czujników temperatury transformatorów, wyposażonych w takie urządzenia. 
1.16 Sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji wejścia do budynku stacji.
1.17 Sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych śladów włamań (wejść nie uprawnionych).
1.18 Sprawdzenia stanu technicznego ogrodzenia, zamknięć obiektu. 
1.19 Sprawdzenia stanu technicznego obiektu w zakresie:
a) zlegania wody w budynku i na terenie działki, w tym nieszczelności dachu,
b) utrzymania w czystości terenu i budynku,

c) stanu technicznego okien i drzwi oraz elementów systemu wentylacji,

d) stanu technicznego elewacji budynku.
2. Doraźne oględziny stacji – w zakresie i częstotliwość niezbędnym do należytego utrzymania w sprawności technicznej obiektu. 
3. Przeglądy urządzeń stacji – rozumiane jako czynności ich czyszczenia, sprawdzanie prawidłowego działania, oznakowania oraz ich konserwacji, regulacji i wykonywania napraw zapobiegawczych.
3.1. Jeden raz w miesiącu należy wykonywać przeglądy:
a) Wyłączników szybkich prądu stałego wraz z przynależnym polem,
b) Baterii akumulatorów z elementami ich ładowania (siłownie), 
3.2. Zakres przeglądu wyłącznika szybkiego:
a) Sprawdzić i dokręcić połączenie elektryczne i mechaniczne wyłącznika szybkiego, urządzenia próby linii oraz pozostałych urządzeń,
b) Sprawdzenie nastaw wyłączników szybkich prądu stałego, zgodnie z ustalonymi wartościami,
c) Oczyścić styki główne wyłącznika szybkiego,
d) Oczyścić powierzchnię miejsca styku zwory i rdzenia,
e) Dokonać oględzin komory łukowej (głębokość dopuszczalnych wypaleń płyt w komorze 3 mm),
f) Oczyścić wszystkie elementy izolacji,
g) Zmierzyć parametry mechaniczne wyłącznika:
· odległość między stykami w pozycji spoczynkowej,
· odległość między stykami w pozycji półprzejściowej,
· szczelinę zwory przechwytu,
· powierzchnię styków,
h) Sprawdzić działanie wyłącznika w stanie beznapięciowym, przez kilkakrotne załączenie i wyłączenie za pomocą układu sterowniczego,
i) Oczyścić i sprawdzić stan urządzeń próby linii,
j) Oczyścić i sprawdzić stan pozostałych urządzeń (przekaźniki, wskaźniki położenia, sterowniki, listwy zaciskowe),
k) Sprawdzić stan i ciągłość uziemień ochronnych,
l) Sprawdzić działanie funkcjonalne układów automatyki (z uwzględnieniem uzależnień),
m) Sprawdzić poprawność położenia wskaźnika wyzwalacza.
3.3. Ponadto raz w roku należy dla wyłącznika szybkiego:
a) Zmierzyć rezystancję izolacji wyłącznika,
b) Dokonać próby napięciowej wyłącznika,
c) Sprawdzić zadziałania automatyki i elementy próby linii,
3.4. Przegląd baterii i urządzeń siłowni należy przeprowadzić zgodnie z zasadami eksploatacji tych urządzeń.
a) Ponadto raz w roku należy przeprowadzić pomiary napięcia i rezystancji wewnętrznej akumulatorów.
3.5. Jeden raz na kwartał należy przeprowadzić przegląd prostowników krzemowych, w którym należy:
a) Sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić połączenia elektryczne i mechaniczne prostownika (diody dokręcać kluczem dynamometrycznym zgodnie z wskazaniami producenta), 
b) Oczyścić wszystkie elementy (diody, szyny, izolatory, listwy zaciskowe,),
c) Oczyścić i sprawdzić (optycznie lub omomierzem) rezystory dzielników i układy sygnalizacji uszkodzenia diod,
d) Sprawdzić bezpieczniki sygnalizacji uszkodzenia diod, w razie potrzeby własności zaworowe diod,
e) Sprawdzić wkładki bezpiecznikowe obwodów RC (w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wkładki sprawdzić kondensator),
f) Sprawdzić stan i ciągłość uziemień ochronnych.
3.6. Przegląd pozostałych urządzeń stacji należy wykonywać doraźnie wg uznania Wykonawcy lub Zamawiającego biorąc pod uwagę wyniki oględzin - nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Zakres przeglądu tych urządzeń wynika z ich dokumentacji techniczno – ruchowej oraz ogólnych zasad eksploatacji stacji elektroenergetycznych.
II. Usuwanie zakłóceń i awarii urządzeń stacji oraz jej doraźna obsługa.
Rodzaje zakłóceń lub awarii urządzeń:
1. Powodujące wstrzymanie ruchu tramwajowego.
1.1. W przypadku tego rodzaju awarii obsługa powinna natychmiast (do 30 min od powiadomienia Wykonawcy przez dyspozytora CDM lub służb Zamawiającego), podjąć niezbędne działania mające na celu przywrócenie zasilania podstawowego lub rezerwowego. Po przywróceniu ruchu tramwajowego, należy prowadzić doraźną obsługę stacji dokonując niezbędnych przełączeń i obserwując pracę urządzeń stacji do czasu przywrócenia normalnego ruchu tramwajowego.
III. Utrzymanie budynku stacji i otoczenia.

W ramach utrzymania budynku stacji Wykonawca powinien wykonywać:
1. Prace porządkowe - mające na celu utrzymanie ładu, czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz stacji oraz terenie przyległym do posesji stacji, wykonując m.in.:
1.1. Sprzątanie pomieszczeń stacji i terenu zewnętrznego,
1.2. Koszenie trawy, 
1.3. Przycinanie gałęzi drzew i krzewów rosnących na terenie stacji lub w jej pobliżu,
1.4. Usuwanie opadłych liści,
1.5. W okresie zimowym – odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub środkami chemicznymi chodników na terenie stacji oraz chodników na terenie przyległym do ogrodzenia stacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1.6. Wywożenie śmieci i odpadów,
1.7. Czyszczenie rynien i rur spustowych raz w miesiącu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie prace porządkowe określone w pkt. 1.
2. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe.
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic  znajdujących się na stacjach prostownikowych oraz urządzeń przeciwpożarowych (czujników dymu) znajdujących się na  stacjach prostownikowych zgodnie z zapisami §3 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
2.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu protokoły przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych niezwłocznie po ich wykonaniu.
2.3. Przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych na stacjach prostownikowych należy wykonywać raz do roku.
CZĘŚĆ II
Zakres prac związanych z konserwacją i utrzymaniem linii kablowych zasilających SN i nN, głowic kablowych SN oraz głowic kablowych nN na stacjach prostownikowych.
1. Utrzymanie i konserwacja linii zasilających SN. 
1.1. Są to elementy układu zasilania zadaniem których jest przesyłanie energii elektrycznej prądu zmiennego od GPZ do stacji prostownikowej. Utrzymanie i konserwacja głowic kablowych linii SN należy prowadzić według obowiązujących „Przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” oraz zgodnie z instrukcjami współpracy ruchowej 
w zakresie współpracy z siecią TAURON Dystrybucja – ustalenia współpracy ruchowej 
w zakresie zasilania obiektów stacji prostownikowych MPK Sp. z o.o. dla stacji prostownikowych,

Z wykonanych prac pomiarowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raz w roku protokoły. 

1.2. Zamawiający na etapie realizacji umowy przekaże Wykonawcy wymienione w pkt. 1.1 dokumenty.
2. Utrzymanie i konserwacja linii kablowych nN zasilających i powrotnych .
Są to elementy układu zasilania zadaniem których jest przesyłanie energii elektrycznej prądu stałego od stacji prostownikowych do poszczególnych odcinków sieci trakcyjnej. Utrzymanie i konserwacja głowic kablowych linii nN należy prowadzić wg obowiązujących „Przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych”. 
2.1. Prace sprawdzająco- konserwacyjne 
a) sprawdzanie stanu głowic kablowych oraz dokonanie konserwacji,
b) sprawdzanie stanu połączeń śrubowych na głowicach kablowych, oraz dokonanie konserwacji,
c) sprawdzanie stanu osłon mechanicznych, konstrukcji wsporczych uszczelnień kabli zasilających i powrotnych, oraz dokonanie konserwacji.
2.2. Punkty zasilające i powrotne .
Wymienione prace wykonać w trakcie przeglądu linii kablowych zasilających i powrotnych:
a) sprawdzanie stanu styków odłączników i rozłączników elementów wyeksploatowanych, oraz dokonanie konserwacji,
b) sprawdzanie czyszczenie i smarowanie połączeń śrubowych okablowania łączącego odłącznik lub rozłącznik z siecią trakcyjną,
c) sprawdzanie czyszczenie i smarowanie połączeń śrubowych oraz stanu okablowania uszyniającego podstawę odłącznika, skrzynki napędu oraz ochronnika przepięciowego oraz dokonanie konserwacji,

d) sprawdzanie stanu okablowania łączącego odłącznik lub rozłącznik z siecią trakcyjną, oraz dokonanie konserwacji,
e) sprawdzanie stanu odłączników i szaf kablowych – czyszczenie styków wymiana odłączników wyeksploatowanych, oraz dokonanie konserwacji,
f) sprawdzanie działań napędu elektrycznego rozłączników sekcyjnych i bocznikujących izolatory,
g) sprawdzanie działania i przesmarowanie napędu ręcznego rozłączników sekcyjnych i bocznikujących izolatory,
h) dbanie o estetykę szafek kablowych, wraz z ich malowaniem stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku,
i) naprawa lub wymiana uszkodzonych końcówek kablowych kabli zasilających i powrotnych w szafach kablowych,
j) oznakowania całego wyposażenia sieci trakcyjnej, np. szafek kablowych, punktów zasilających i powrotnych.
CZĘŚĆ III
Zasady wykonywania i prowadzenia prac przez Wykonawcę.
1. Wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze w stacjach prostownikowych, systemu zdalnego sterowania i nadzoru, odczytu zużycia energii elektrycznej, liniach kablowych SN, liniach kablowych nN trakcyjnych zasilających i powrotnych Wykonawca prowadzi własnym kosztem i staraniem.
2. Stosowana aparatura, urządzenia, osprzęt zamienny oraz przyrządy pomiarowe, winny mieć stosowne i aktualne badania, atesty, legalizacje (rektyfikacje) lub certyfikaty upoważnionych instytucji. Jego zastosowanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie wykwalifikowanego personelu, zajmującego się eksploatacją i utrzymaniem stacji prostownikowych linii kablowych zasilających SN i liniach kablowych nN trakcyjnych zasilających i powrotnych .
4. Wykonawca powinien posiadać specjalistyczny sprzęt, przyrządy i urządzenia przeznaczonego do sprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń stacji prostownikowych. Powinien posiadać również niezbędny zapas zużywających się części zamiennych i bezpieczników dla każdego poziomu napięcia. 
5. Wykonawca powinien utrzymywać pogotowie stacyjne. Pogotowie powinno pracować codziennie i całodobowo – także we wszystkie dni wolne od pracy. Pogotowie przeznaczone jest do szybkiego i sprawnego usuwania zakłóceń urządzeń stacji, a także w celu zapobiegania możliwościom takich zdarzeń. 
6. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi i niezawodnymi systemami łączności telefonicznej i radiowej dyspozytorskiej, działającej na terenie miasta Wrocławia. Terminale łączności radiowej Wykonawca zainstaluje własnym kosztem i staraniem we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie wykwalifikowanego personelu posiadającego aktualne i adekwatne do wykonywanych prac uprawnienia SEP oraz dbanie o ich terminową ważność. Personel powinien pracować w systemie całodobowym we wszystkie dni w roku.
8. Prace konserwacyjne na stacjach prostownikowych, liniach kablowych SN, liniach kablowych trakcyjnych zasilających i powrotnych, prowadzone będą na podstawie poleceń pisemnych wystawionych przez Wykonawcę. Terminy prac konserwacyjnych na poszczególnych stacjach ustalone będą w miesięcznym harmonogramie, sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Z wykonanych robót Wykonawca sporządzi miesięczne jedno sprawozdanie dla obu stacji prostownikowych zgodnie z załącznikiem nr 4. Odbiór wykonanych robót prowadzony będzie sukcesywnie i potwierdzany miesięcznym protokołem odbioru.
9. Wykonawca powinien prowadzić czynności łączeniowe na sieci średniego napięcia w porozumieniu odpowiednio z Dyspozytorem Mocy: Oddziałowej Dyspozycji Ruchu - Tauron Dystrybucja S.A. lub PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski. Powyższe czynności prowadzone są zgodnie z ustaleniami współpracy ruchowej obowiązującymi w MPK Sp. z o.o. i firmą Tauron Dystrybucja S.A. oraz zgodnie z Instrukcją współpracy techniczno – ruchowej obowiązującą MPK Sp. z o.o. i PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski.
10. Wykonawca powinien współpracować z Zamawiającym - Działem Torów i Sieci, Działem Energetycznym, Centralą Ruchu MPK oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego.
11. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję zdarzeń w książce ruchu (obejmującą wyłączenia i załączenia napięcia na sieci trakcyjnej, wyłączenia zasilaczy w stacjach prostownikowych, koordynacji robót konserwacyjnych na sieci i infrastrukturze tramwajowej w stacjach prostownikowych z firmami współpracującymi z MPK przełączenia na sieci trakcyjnej w punktach zasilających, izolatorach sekcyjnych i granicznych, wyłączenia i załączenia sterowania i ogrzewania zwrotnic ).
12. Przerwy w ruchu tramwajowym trwające dłużej niż 30 min powstałe z nienależytej konserwacji stacji lub braku właściwej reakcji na zakłócenia w jej pracy obciążają Wykonawcę.
13. W przypadku żądania przez osoby trzecie odszkodowania, za szkody powstałe w skutek nienależytego wykonania, organizowania lub zabezpieczenia prowadzonych robót, odpowiedzialność w pełnym zakresie spoczywa na Wykonawcy.
14. Wszelkie czynności łączeniowe, konserwacyjne i związane z usuwaniem awarii, muszą być zgłaszane i uzgadniane z Dyspozytorem CDM.
15. Wykonawca zobowiązany jest czynnie współpracować przy usuwaniu awarii lub przy przełączeniach linii kablowych zasilających SN oraz trakcyjnych linii kablowych zasilających i powrotnych zapewniając w szczególności dostęp do stacji i głowic kablowych w polach rozdzielnic.
16. Zgłaszane przez Zamawiającego usterki, uwagi i zastrzeżenia odnośnie stanu lub pracy stacji prostownikowych, powinny być niezwłocznie wyjaśnione i usunięte.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania własnych lub wskazanych przez siebie materiałów.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wejścia do pomieszczeń stacji prostownikowych , w celu oceny wykonania zakresu umowy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i czynności nie ujętych w specyfikacji, a związanych z przedmiotem zamówienia.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia porządkowe w obrębie posesji stacji prostownikowych i terenie przyległym przed służbami miejskimi i Policją oraz w stosunku do osób trzecich.
21. Zgłaszane przez Zamawiającego usterki, uwagi i zastrzeżenia odnośnie stanu lub pracy określonych w przedmiocie zamówienia, powinny być niezwłocznie wyjaśnione i usunięte
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli zakresu i technologii wykonywanych prac.
ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy
ZASADY WYNAGRADZANIA WYNAGRODZENIA
ZA KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE STACJI PROSTOWNIKOWYCH ORAZ LINII I GŁOWIC KABLOWYCH
CZĘŚĆ I.

Zasady wynagradzania za konserwację i utrzymanie stacji prostownikowych, 
 linii i głowic kablowych SN i nN. 

1. Wysokość wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie poszczególnych stacji prostownikowych, systemu zdalnego sterowania, systemu zdalnego odczytu zużycia energii, linii i głowic kablowych SN i nN wynika z oferty przedstawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej w umowie.
2. Wynagrodzenie łączne  rozliczane i wypłacane będzie w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności konserwacyjne, to jest:
2.1. utrzymanie urządzeń stacji, 
2.2. utrzymanie budynku stacji,
2.3. doraźną obsługę stacji i jej urządzeń,
2.4. utrzymanie linii i głowic kablowych SN i nN.
3. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia będzie protokół odbioru robót oraz miesięczne sprawozdanie zgodne z załącznikiem nr 4. Zastrzeżenie do wykonanych robót lub zakwestionowanie sprawozdania mogą być podstawą do obniżenia wynagrodzenia. Zastrzeżenia te zgłoszone będą przez Zamawiającego na piśmie.
ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do umowy
SPAWOZDANIE Z WYKONANYCH PRAC (wzór)
Konserwacja i utrzymanie  stacji prostownikowych „Szczepin” i „Nowodworska” wraz z głowicami kablowymi SN i nN.
	Lp.
	Zakres prac
	Wykonano/nie wykonano/
nie dotyczy
	Uwagi 

	1.
	Oględziny terenu i budynku stacji prostownikowej (zasilającej)

	1.1.
	Teren wraz z ogrodzeniem
	
	

	1.1.1.
	Koszenie trawy/ usuwanie opadłych liści/ odśnieżanie/ posypywanie piaskiem lub środkami chemicznymi chodników (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	1.1.2.
	Przycinanie gałęzi drzew rosnących na terenie stacji lub w jej pobliżu
	 
	 

	1.2.
	Budynek stacji prostownikowej 
	
	

	1.2.2.
	Sprawdzenie zalegania wody, przecieków, drożności rynien 
	 
	 

	1.2.3.
	Prace konserwacyjno - utrzymaniowe (szczegóły opisać w załączniku do sprawozdania z podaniem lokalizacji i zakresu prac)
	 
	 

	1.2.4.
	Sprawdzenie wentylacji budynku w tym wszystkich czerpni i wyrzutni, oraz dokonanie niezbędnych regulacji i prac konserwacyjnych (w tym pomiaru temperatury pomieszczeń na wniosek Zamawiającego)
	 
	 

	1.2.5.
	Sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych śladów włamań (wejść nie uprawnionych)
	 
	 

	1.2.6.
	Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, oświetleniowych
	 
	 

	1.3.
	Sprawdzenie stanu technicznego dachu, elewacji budynku, stolarki okiennej i drzwi, zamknięć, ogrodzenia
	 
	 

	1.4.
	Prace porządkowe na terenie i w budynku
	 
	 

	1.5.
	Zabezpieczenie budynku przed dalszymi uszkodzeniami
	 
	 

	2.
	Przegląd i konserwacja rozdzielni prądu stałego RPS

	2.1.
	Kontrola oznakowania BHP na rozdzielni 
	 
	 

	2.2.
	Przegląd wyłącznika szybkiego (BWS, WSE)
	
	

	2.2.1.
	Sprawdzenie/ dokręcenie, połączeń elektrycznych i mechanicznych wyłącznika szybkiego, urządzeń próby linii (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	2.2.2.
	Sprawdzenie/ oczyszczenie styku głównego (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	2.2.3.
	Sprawdzenie/ oczyszczenie powierzchni miejsca styku zwory i rdzenia (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	2.2.4.
	Oględziny komory łukowej                                                                            (dopuszczalna głębokość dopuszczalnych wypaleń płyt w komorze 3 mm)
	 
	 

	2.2.5.
	Sprawdzenie działanie wyłącznika w stanie beznapięciowym, przez dwukrotne załączenie i wyłączenie za pomocą układu sterowniczego,
	 
	 

	2.2.6.
	Sprawdzenie poprawność położenia wskaźnika wyzwalacza
	 
	 

	2.2.7.
	Sprawdzenie położenia przełączników i sterowników SZR oraz ocena ich działania
	 
	 

	2.2.8.
	Sprawdzenie stanu technicznego i działanie urządzeń ziemnozwarciowych (TEST)
	 
	 

	2.2.9.
	Sprawdzenie stan technicznego, legalizacji i kompletności sprzętu ochronnego
	 
	 

	2.2.10.
	Sprawdzenie mechanizmów i blokad, wraz z konserwacją gniazd zamków i mechanizmów
	 
	 

	2.2.11.
	Sprawdzenie poprawności stanu nastaw wyłączników szybkich prądu stałego w odniesieniu do nastaw uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego
	 
	 

	2.2.12.
	Sprawdzenie poprawność mocowania szyn i przewodów
	 
	 

	2.3.
	Sprawdzenie zadziałania automatyki i elementów próby linii
	 
	 

	2.4. 
	Sprawdzenie/ poprawa oznakowania synoptyki 
	 
	 

	2.5. 
	Sprawdzenie i prace konserwacyjne wskazań sygnalizacji optycznej, wskaźników, układów zabezpieczeń i sterowania
	 
	 

	2.6.
	Sprawdzenie izolacji/ wymiana przewodów (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	2.7.
	Sprawdzenie stanu technicznego obudowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych
	 
	 

	3.
	Przegląd i konserwacja rozdzielni SN 

	3.1. 
	Kontrola oznakowania BHP na rozdzielni 
	 
	 

	3.2.
	Sprawdzenie poprawność mocowań głowic kablowych (upewnić się czy kabel nie przenosi naprężeń mechanicznych na głowicę)
	 
	 

	3.3.
	Sprawdzenie poprawności zamocowania kabli na uchwytach
	 
	 

	3.4.
	Wykonanie oględziny stanu technicznego wyłącznika
	 
	 

	3.5.
	Sprawdzenie izolacji/ wymiana przewodów (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	3.6.
	Sprawdzenie mechanizmów i blokad, wraz z konserwacją gniazd zamków i mechanizmów
	 
	 

	3.7.
	Sprawdzenie i prace konserwacyjne wskazań sygnalizacji optycznej, wskaźników, układów zabezpieczeń i sterowania
	 
	 

	3.8.
	Sprawdzenie stanu technicznego obudowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych wraz z kontrolą śladów dostępu wody do urządzeń.
	 
	 

	4. 
	Urządzenia siłowni 

	4.1.
	Oględziny baterii akumulatorowych i urządzeń ładowania, wraz z kontrolą wskazań urządzenia.
	 
	 

	4.2.
	Pomiary kontrolne baterii akumulatorów, napięcia ładowania i na wyjściu siłowni.
	 
	 

	4.3
	Dokonać oględzin zewnętrznych (pod kątem spuchnięć, pęknięć i nieszczelności)
	 
	 

	4.4
	Sprawdzenie stan technicznego połączeń elementów uziemienia baterii
	 
	 

	4.5
	Sprawdzenie połączeń, prace konserwacyjne oraz ocena działania wentylacji siłowni
	 
	 

	5.
	Zespoły prostownikowe, wyłączniki mocy, transformatory, prostowniki

	5.1.
	Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych
	 
	 

	5.2.
	Oczyszczenie z zabrudzeń wszystkich elementów izolacji (diody, szyny, izolatory, listwy zaciskowe)
	 
	 

	5.3.
	Sprawdzenie wskazań czujników temperatury transformatorów, wyposażonych w takie urządzenia
	 
	 

	5.4.
	Sprawdzenie stanu technicznego bezpieczników, sygnalizacji uszkodzenia diod/ własności zaworowe diod (nie potrzebne skreślić)
	 
	 

	5.5.
	Oględziny stanu technicznego transformatora wraz z kontrolą wskazań temperatury 
	 
	 

	6.
	Telemechanika

	6.1.
	Sprawdzenie instalacji antenowej
	 
	 

	6.2.
	Sprawdzenie wskazań: UPS, sterowników
	 
	 

	6.3.
	Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń oraz wentylacji szafy telemechaniki
	 
	 

	7.
	Inne prace 

	7.1.
	Sprawdzenie stanu technicznego oraz ciągłości uziemień ochronnych
	 
	 

	7.2.
	Sprawdzenie stanu technicznego oraz położenia łączników, stopienia domknięcia noży odłączników
	 
	 

	7.3.
	Sprawdzenie stanu technicznego widocznych izolatorów, szyn i połączeń uziemiających 
	 
	 

	7.4.
	Sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych, wskaźników i sterowników cyfrowych
	 
	 

	7.5.
	Sprawdzenie wkładki bezpiecznikowe obwodów RC (w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wkładki sprawdzić kondensator),
	 
	 

	7.6.
	Sprawdzenie stanu technicznego przekładników prądowych i napięciowych 
	 
	 

	7.7.
	Sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji wejścia do budynku stacji
	 
	 

	7.8.
	Sprawdzenie działania urządzeń zdalnego sterowania i nadzoru stacji prostownikowych (sprawdzenie czy system przekazuje informacje o otwarciu drzwi, zdalne przełączenie zasilania na rezerwę)
	 
	 

	7.9.
	Sprawdzenie stanu ilościowego oraz oględziny gaśnic ppoż., kontrola ważnego terminu legalizacji 
	 
	 

	7.10.
	Wykonanie badań legalizacyjnych gaśnic/ czujniku dymu (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	7.11.
	Oględziny urządzeń przeciwpożarowych (czujników dymu)/ wykonanie badań technicznych (niepotrzebne skreślić)
	 
	 

	8.
	 Linie kablowe nN zasilające i powrotne oraz linie SN 

	8.1.
	Sprawdzanie stanu technicznego głowic kablowych oraz dokonanie konserwacji
	 
	 

	8.2.
	Sprawdzanie stanu technicznego połączeń śrubowych na głowicach kablowych oraz dokonanie konserwacji,
	 
	 

	8.3.
	Sprawdzanie stanu osłon mechanicznych, konstrukcji wsporczych uszczelnień kabli zasilających i powrotnych, oraz dokonanie konserwacji.
	 
	 

	8.4.
	Sprawdzanie stanu styków odłączników i rozłączników elementów wyeksploatowanych oraz dokonanie konserwacji
	 
	 

	8.5.
	Sprawdzanie, czyszczenie i smarowanie połączeń śrubowych okablowania łączącego odłącznik lub rozłącznik z siecią trakcyjną
	 
	 

	8.6.
	Sprawdzanie, czyszczenie i smarowanie połączeń śrubowych oraz stanu okablowania uszyniającego podstawę odłącznika, skrzynki napędu oraz ochronnika przepięciowego oraz dokonanie konserwacji
	 
	 

	8.7.
	Sprawdzanie stanu okablowania łączącego odłącznik lub rozłącznik z siecią trakcyjną, oraz dokonanie konserwacji
	 
	 

	8.8.
	Sprawdzanie stanu odłączników i szaf kablowych – czyszczenie styków wymiana odłączników wyeksploatowanych oraz dokonanie konserwacji
	 
	 

	8.9.
	Sprawdzanie działań napędu elektrycznego rozłączników sekcyjnych i bocznikujących izolatory,
	 
	 

	8.10.
	Sprawdzanie działania i przesmarowanie napędu ręcznego rozłączników sekcyjnych i bocznikujących izolatory,
	 
	 

	8.11.
	Dbanie o estetykę szafek kablowych, wraz z ich malowaniem stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku (nie potrzebne skreślić)
	 
	 

	8.12.
	Naprawa lub wymiana uszkodzonych końcówek kablowych kabli zasilających i powrotnych w szafach kablowych
	 
	 

	9.
	Prace pomiarowe 

	9.1.
	Baterie i urządzenia siłowni 
	 
	 

	9.1.1.
	Pomiar napięcia wraz z odniesieniem do wskazań siłowni
	 
	 

	9.1.2.
	Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów
	 
	 

	9.2.
	Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla każdego poziomu napięcia
	 
	 

	9.3.
	Pomiary rezystancji izolacji urządzeń
	 
	 

	9.4.
	Pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
	 
	 

	9.5.
	Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych nN
	 
	 

	9.6.
	Pomiar rezystancji pętli zwarcia linii kablowej nN
	 
	 

	9.7.
	Badanie oleju w transformatorach
	 
	 

	9.8.
	Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych SN
	 
	 

	9.9.
	Pomiary wyłącznika szybkiego 
	
	

	9.9.1.
	Pomiar rezystancja izolacji wyłącznika
	 
	 

	9.9.2.
	Próba napięciowa wyłącznika
	 
	 

	9.9.3.
	Pomiary o ocena odległość między stykami w pozycji spoczynkowej
	 
	 

	9.9.4.
	Pomiary o ocena odległość między stykami w pozycji półprzejściowej
	 
	 

	9.9.5.
	Pomiary o ocena szczeliny zwory przechwytu
	 
	 


Oznaczenia:  X- wykonano, ND - nie dotyczy, N - nie wykonano (z podaniem nazwy stacji)

Dodatkowe uwagi, zakres robót remontowo-budowlanych, prace awaryjne, inne prace które nie są w tabeli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:  










Sprawdził wykonanie w/w prac:


ZAMAWIAJĄCY:









WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy 

Miesięczne ceny jednostkowe 

	Lp.
	Nazwa stacji

prostownikowej
	Miesięczna cena jednostkowa netto 

[zł]
	Stawka podatku VAT [%]
	Miesięczna cena jednostkowa brutto

 [zł]

	1
	2
	3
	4
	5

	Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej 2 stacji prostownikowych zasilających tramwajową sieć trakcyjną na terenie Wrocławia, linii kablowych zasilających SN, kabli trakcyjnych nN oraz 60 szt. głowic kablowych SN

	1.
	Nowodworska
	0,00
	23 %
	0,00

	2.
	Szczepin
	0,00
	23 %
	0,00

	3.
	Razem miesięczne wynagrodzenie

(suma pozycji od 1-2)
	0,00
	23 %
	0,00


Podane ilości określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę

	ZAMAWIAJĄCY:
	WYKONAWCA:


Załącznik nr 6 do umowy
WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia oraz w okresie 2 lat po jej zakończeniu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zgodnie z poniższą specyfikacją, a w przypadku wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji po tym okresie, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy OC przed każdorazowym przystąpieniem Wykonawcy do usuwania awarii:
1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.
2) Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie.
3) Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.
4) Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych 
i rzeczowych.
5) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak 
i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie.
6) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).
7) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu (nieruchomościach i ruchomościach) przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.
8) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy. 
9) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy (dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 500.000,00 zł). 
10) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody spowodowane wprowadzeniem produktu do obrotu. 
11) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy).
12) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność
13) Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody wyrządzone wskutek wykonywania wykopów i przekopów oraz szkody wyrządzone w instalacjach lub urządzeniach podziemnych. 
14) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Wykonawcy do użytkowania na czas realizacji Umowy (dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla tego rodzaju szkód w wysokości 200 000 zł, z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym).
15) Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w pojazdach mechanicznych i tramwajach.
	ZAMAWIAJĄCY:
	WYKONAWCA:


 Załącznik nr 7 do Umowy 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 32 50 800, fax: 71 32 50 802.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

1) zawarciem i wykonaniem umowy na: „Konserwacja i utrzymanie 2 stacji prostownikowych oraz linii kablowych SN i nN na terenie miasta Wrocławia” (art.6 ust.1 lit. b);
2) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów;

3) koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f), tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom.
Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia.
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

4) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

ZAMAWIAJĄCY: 







WYKONAWCA:

PN/    / 2017 – Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej stacji prostownikowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu 
wraz z wyposażeniem towarzyszącym. 
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Konserwacja i utrzymanie 2 stacji prostownikowych: „Szczepin” oraz „Nowodworska” oraz linii i głowic kablowych SN i nN na terenie miasta Wrocławia.
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