Zalgcznik nr 1
+ZAPOZNALEM SIE”

Zastepca
Komendania - et

insp Tomas edraojowskl

Janowice Wielkie, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zadaniey’ ,Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w Janowicach Wielkich
i w Podgoryynie w systemie moduléw 3D”

Adres: Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1, obr. 0001 Janowice Wielkie

INWENTARYZACJA RZECZOWA ROBOT BUDOWLANYCH

zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcg: Solstar Homes Sp. z o.0., ul. Jana
Heweliusza 11/811, 80-890 Gdaiisk

od dnia 25 listopada 2022 roku (data podpisania umowy) do dnia 29 sierpnia 2024 roku

na podstawie umowy nr C-1V-212-3/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku

Komisja w skladzie:
1. Przewodniczacy Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Marta Zajda
2. Inspektor nadzoru WIiR KWP Joanna Nosek
inwestorskiego br, budowlanej
3. Inspektor nadzoru WIiR KWP Joanna Stachéw
inwestorskiego br. sanitarnej
4. Inspektor nadzoru WIiR KWP Krzysztof Woimiak
inwestorskiego br. elektrycznej
5. Kierownik budowy Jarostaw Sikora
nieobecny
6. Przedstawiciel uzytkownika KMP Jelenia Géra Joanna Wodyniska
7. Przedstawiciel zamawiajgcego | Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Kamil Rynkiewicz
8. Przedstawiciel wykonawcy Solstar Homes Maciej Klajna
(bez pelnomocnictwa)

Przystapita w dniu 29 sierpnia 2024 roku do inwentaryzacji robét budowlanych, w trakcie ktérej
wykonywano dokumentacj¢ zdjeciows stuzbowym sprzgtem fotograficznym znajdujacym sie
na stanie KWP we Wroclawiu - aparat fotograficzny Canon EOS700D nr 208032001449,
obiektyw Canon 18 - 135 nr 1922025868, nosnik pamigci SD nr BN23326004761Q.
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Stwierdzono co nastepuje:

Opis inwestycji:

Budynek biurowy i garazowo-magazynowy oraz maszt teletechniczny z odciggami na potrzeby
Posterunku Policji w Janowicach Wielkich wraz z niezbednymi obiektami i urzqdzeniami
infrastruktury technicznej. Obiekty kubaturowe modulowe o konstrukcji stalowej
jednokondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi. Maszt teleinformatyczny 30 m z odciggami
15 m. W budynku biurowym znajduja si¢ pomieszczenia ogélnodostepne, przeznaczone dla
interesantéw odwiedzajgcych posterunck (sale wejsciows z zapleczem sanitarmym oraz
pomieszczenie przyjeé interesantéw), pomieszczenia dostgpne tylko dla pracownikéw —
pomieszczenia biurowe, pokdj socjalny, szatnie damskq i meska z sanitariatami, pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne — serwerowni¢ oraz pomieszczenia pompy ciepla
z suszarnig. W budynku garazowo-magazynowym - 2 garaze indywidualne, pomieszczenie
magazynowe, oraz 2 miejsce parkingowe pod wiatg.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Budynek biurowy:

- budynek o zwartej bryle, na planie prostokata,

- budynek parterowy modulowy,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 20°, z kalenicg prostopadls do ul. Rudawskiej, pozbawiony
okapbw,

~ elewacje wykoniczone plytami HPL w kolorze jasno-szarym, szarym i grafitowym oraz
plytami z blachy perforowanej w kolorze stalowym,

- dach pokryty panelami dachowymi z blachy click-clack w kolorze antracytowym.

Budynek garazowo-magazynowy:

- budynek o zwartej bryle na planie wydtuzonego prostokata,

- budynek parterowy,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 20°, z kalenicg prostopadls do ul. Rudawskiej, pozbawiony
okapdw,

- elewacje wykoiiczone plytami HPL w kolorze jasno-szarym, szarym i grafitowym oraz
plytami z blachy perforowanej w kolorze stalowym,

- dach pokryty panelami dachowymi z blachy w kolorze antracytowym.

Charakterystyczne parametry obicktu budowlanego wg PN-ISO 9836:2022 zgednie
z dokumentacjg:

Budynek biurowy:

a) kubatura brutto: 880,54 m?

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy............ccoeeeeeeneenin.. 180 m?
Powierzchnia calkowita............cevvvneiereerenen 180 m?
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W tym

Pozostate wymiary:
Budynek biurowy:

- wysoko$¢ 5,88 m
-dlugo$¢ - 15m

- szeroko$é 12 m

Budynek garazowo-magazynowy:
- wysoko$é 5,19 m

- dlugo$é — 14,75 m

- szeroko$¢ 12,75 m

Maszt teleinformatyczny:

- wysoko$é 30 m

- dlugosé odciggéw 15 m
d) liczba kondygnacji

- I kondygnacja nadziemna

Budynek garazowo-magazynowy:

a) kubatura brutto 613,07 m?
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy...............
Powierzchnia catkowita................

Powierzchnia netto.............ccoveunens
w tym powierzchnia uzytkowania......

............ 121,70 m?
vererernena]21,70 m?
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Tabelaryczny opis robét wykonanych i niewykonanych przez Generalnego Wykonawceg
oraz uwagi:

Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.1 - Sala wejsciowa (pow. 2,88 x 3,60 = 10,37 m?)
1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Poszpachlowane $ciany Brak konstrukcji i sufitu
jednokrotnie podwieszonego

Posadzka polozone plytki Brak okna podawczego
cementex dwukrotnie bez Brak drugiego szpachlowania
wylewki i malowania §cian

Otwor na okno podawcze bez (Brak wylewki oraz

osadzenia okna wyktadziny PCV na podiodze
Osciezmica drzwi

wejsciowych niewykoticzona

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: 1]
Rozprowadzenie instalacji c.0.| Wykonaé podejécie pod
d grzejnik grzejniki, zamontowaé

grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé préby
szczelnosci

Zamontowaé kurtyne

: powietrzng

; Wykona¢ inst. wentylacji

| |corak)

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod oéwietlenie
Rozprowadzenie okablowania |Zamontowaé osprzet
strukturalnego 'Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podigczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania

' Brak zasilania klimatyzacji
l Zamontowaé gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biarowy - Pomieszczenie nr 0.2 - WC (pow. 1,56 x 3,58 = 5,58 m?)

1. Branza budowlana

v /

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany - utozone plytki Brak plytek nad zabudows 0 Ol
iceramiczne do pelnej geberit 1,41 x 1,56 +0,3 x 0,6 Z,Z -+ ; Vfg Rl - .
wysokosci bez szachtéowi  [+0,2x0,2x 3,10 . WL e
rewizji Nie uloZone plytki na .
Posadzka plyty cementex posadzce £ 53R
\jeden raz Brak konstrukcji i sufitu
podwieszonego
Brak drzwi wewngtrznych
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji ¢.0.|Wykona¢ podejscie pod Brak dostgpu do przestrzeni
FPOd grzejnik grzejniki, zamontowaé poddasza, brak mozliwosci
Wykonano instalacje wod-kan,|grzejnik, zawor grzejnikowy i |sprawdzenia zakoficzenia
Wykonano stelaz pod WC odcinajacy, wykonaé préby  |pionu kanalizacyjnego
szczelnosei
Brak urzgdzen sanitarnych
(miska ustgpowa, umywalka)
zamontowaé zabezpieczenia
dla os6b niepeinosprawnych;
Wykonaé rewizje na pionie
kanalizacyjnym
Wykona¢ inst. wentylacji
Brak baterii
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania [Rozprowadzié¢ okablowanie
elektrycznego i systemu pod ofwietlenie
ptzywolawczego Zamontowaé osprzet;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
ipodiaczenia,
‘Wykona¢ pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania
Brak zasilania wentylatora
Brak osprzetu systemu
przywolawczego

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.3 - Pom. przyjeé interesantéw (pow. 2,50 x 3,60 =

9,00 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwaéi: o ]
|Sciany wykonane gladzie  [Brak konstrukcji i sufitu
liednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
Zaprawki przy ofciezach
okien do uzupelnienia o
2. Branza sanitarna
IRoboty wykonane: Roboty mewykonane Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.| Wykonaé podejécie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé¢ préby
szczelnosci
Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji sy N — "
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: ]
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego [pod o$wietlenie
Rozprowadzenie okablowania fuzupelnié osprzet;
istrukturalnego Zamontowad o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
ipodigczenia,
Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
|osprzetu i okablowania
L Uzupelnié gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Strona 6 z 27




Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.4 - Biuro 1-0s. (pow. 2,80 x 3,60 = 10,08 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane gladzie Brak konstrukcji i sufitu
jednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wyktadzina PCV
Zaprawki przy osciezach
okien do uzupehienia o
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykona¢ podejscie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowaé
grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajgcy, wykonaé proby |
szczelnosci It
Wykonaé inst, wentylacji i
klimatyzacji %
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie
Rozprowadzenie okablowanie quupelnié osprzgt ij.;
strukturalnego Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonaé polgczenia i
podtigczenia,
Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania
. Uzupelni¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.5 - Biuro kierownika (pow. 4,13 x 3,60 = 14,87

m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane gladzic  [Brak konstrukeji i sufitu
jednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
| Zaprawki przy osciezach
|okien do uzupelnienia e
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.[Wykonaé podejécie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowaé
grzejnik, zawér grzejnikowy i
odcinajgey, wykonaé proby
szczelnosci
Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji oo
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie
Rozprowadzenie okablowanie juzupeié osprzet tj.;
strukturalnego Zamontowac o$wietlenie
Wykonaé polaczenia i
podigczenia,
Wykona¢ pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania
R e Uzupelni¢ gniazda RJ45 N

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.6 - Korytarz (pow. 7,97 x 1,40 + 6,06 x 1,40 + 2,20
x 1,40 =22,72 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane gladzie Brak konstrukeji i sufitu
jednokrotnie podwieszonego

Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
Zaprawki przy ofciezach 5
drzwi wew. do uzupeinienia J

brak drzwi wew.

e e

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykonat podejscie pod 2
pod grzejnik gizejniki, zamontowa¢ 2
Rozprowadzono inst. wodoc. |grzejnik, zawor grzejnikowy i
dla wody ogrodowej odcinajgcy, wykonaé préby
szczelnosci

Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji

Zamontowaé kurtyne

________lpawi
3. Bran2a elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania [Rozprowadzié¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie

. Zamontowaé o$wietlenie

| Wykona¢ polgczenia i

‘ podigczenia,

! Wykonaé pomiary

| Wykona¢ oznakowania

' okablowania

Brak opraw 2 szt. oéwietlenia
ewakuacyjnego

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.7 - Biuro 2-o0s. (pow. 3,60x2,88+2,09x1,71
=13,94 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane gtadzie  [Brak konstrukcji i sufitu
jednokrotnie podwieszonego

Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV

Zaprawki przy osciezach
L - okien do uzupehienia
2. Branza sanitarna
lgoboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
'Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykonaé podejscie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowaé
' grzejnik, zawér grzejnikowy i
odcinajgcy, wykonaé préby
szezelnosci
Wykona¢ inst. wentylacji i
Klimatyzaci W
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: _ Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzié okablowanie
elektrycznego pod oswietlenie
Rozprowadzenie okablowanie |uzupeni¢ osprzet;
strukturalnego Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢ potaczenia i
ipodigczenia,
Wykonat pomiary
Uzupehnié gniazda RJ45
Wykona¢ oznakowania
B osprzgtu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.8 - Biuro 3-o0s. (pow. 3,60 x 5,88 — 2,00 x 0,6

=19,97 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wfkonane:

Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane gladzie Brak konstrukcji i sufitu
jednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
Zaprawki przy oéciezach
L okien do uzupelnienia ~ L
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: _ |Uwagi: |
Rozprowadzenie instalacji c.o.| Wykonaé podejscie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowad
grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajacy, wykona¢ préby
szczelnosci
Wykona¢ inst. wentylacji i
- klimatyzacji - .
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: B
iRozprowadzenie okablowania [Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego ofwictlenie
Rozprowadzenie okablowanie [uzupelnié osprzet;
strukturalnego Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podiaczenia,
Wykona¢ pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzgtu i okablowania
Uzupehnié gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.9 - Serwerownia (pow. 2,09 x 2,70 = 5,64 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: !Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane Brak konstrukgji i sufitu
szpachlowanie jednokrotnie  podwieszonego
plus malowanie jednokrotnie |[Posadzka wylewka oraz
Posadzka plyty cementex wykiadzina PCV oraz
dwukrotnie bez wylewki malowanie
2. Branza sanitarna
[Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
' Wykona¢ inst. wentylacji i
L - klimatyzacji N =
3. Branza elekiryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane:  |Uwagi: ]
Czgsciowe rozprowadzenie  [Rozprowadzié okablowanie
okablowania elektrycznego  |pod o$wietlenie
Wykonano rozdzielnicg R-3; |Zamontowaé osprzet;
Wykonano kanat pomiedzy R- |Zamontowaé o$wietlenie
13 aZK+PWP Wykonaé polgczenia i
{Wykonano kanat pomiedzy  |podigczenia,
studnig radiows a Wykonaé pomiary
pomieszczeniem Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania
Zamontowaé UPS i szafe
- GPD i sitowni¢

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pami¢ci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.10 - Pom. pompy i suszarnia (pow. 2,88 x 1,57 =

4,52 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany utozone plytki Brak konstrukcji i sufitu
ceramiczne do pelnej podwieszonego
wysokosci Posadzka wylewka oraz
Posadzka plyty cementex dwa |wykladzina PCV
razy bez wylewki ]
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi
Wykonano inst. wodociagows |Brak pompy ciepta wraz z
pod pompe ciepla oraz calym osprzetem;
zasobnik ¢.w.u., Brak zasobnika ¢.w.u. wraz z
Wykonano podejscie pod calym osprzetem
wpust podlogowy
Wykonano rozdzielacz c.o. z
rozprowadzeniem instalacji na
pomieszczenie - N N o |
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania [Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego {pod oswietlenie
Zamontowaé osprzet;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonaé polgczenia i
podtaczenia,
Wykonaé pomiary
Wykona¢ oznakowania
- osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.11 - Pok. socj. (pow. 1,90 x 3,50 = 6,65 m?)

i. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany ulozone plytki Brak konstrukgji i sufitu
ceramiczne do wysokosci podwieszonego
1,5m Posadzka wylewka oraz
Posadzka plyty cementex dwa (wykladzina PCV
razy bez wylewki Zaprawki przy ofciezach
Wykonano malowanie Scian  [okien do uzupelnienia oraz
[powy2ej plytek jednokrotnie |malowanie |
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.|Brak rewizji na pionie Brak dost¢pu do przestrzeni
pod grzejnik kanalizacyjnym, poddasza, brak mozliwosci
!Wykonano instalacje wod-kan [Wykona¢ podejscia pod sprawdzenia zakoficzenia
: baterie, zlew i umywalke, pionu kanalizacyjnego
zamontowac¢ baterie, zlew i
umywalke
Wykonat podejscie pod
grzejnik, zamontowaé
grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé proby
szczelnosci
Wykona¢ inst. wentylacji
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: _|Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie
Zamontowaé osprzet;
Zamontowaé o§wietlenie
Wykonaé polgczenia i
podiaczenia,
Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzgtu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.12 - Szat. meska (pow. 1,90 x 3,58 + 1,78 x 3,58

13,17 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany utozone plytki wykonanie rewizji i Zagrzybienie plyt w czesci
ceramiczne do peinej wykoriczenie naroznikow prysznicowej
wysokosci Brak konstrukcji i sufitu
Posadzka plyty cementex podwieszonego
jeden raz Posadzka bez plytek
ceramicznych /% |2 L ]
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.| Wykonaé podejécie pod Kolizja gniazda elektrycznego
pod grzejnik grzejnik, zamontowaé z szachtem instalacyjnym
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejnik, zawdr grzejnikowy i
prysznic, umywalke i WC inajgcy, wykonaé préby
Wykonano odplyw liniowy  [szczelnosci
Wykonad podejécia pod
umywalke, WC, prysznic;
izamontowaé urzgdzenia
sanitarne i baterie,
zamontowa¢ kratke $ciekowg
- ___|Wykona¢ inst. wentylacji o
3. Bran2a elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: ]
Rozprowadzenie okablowania [Rozprowadzié¢ okablowanie
elektrycznego pod oswietlenie
Zamontowaé osprzet;
Zamontowaé o$wictlenie
Wykonaé polaczenia i
[podiaczenia,
Wykonaé pomiary
Wykonaé¢ oznakowania
osprz¢tu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q

Strona 15 z 27



Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.13 - Szat. damska

(cz.1 pow. 1,19 x 2,07 = 2,46
¢z.2 natrysk pow. 1,07 x 1,14
cz.3WC0,92x2,27=1,63

¢z.4 przedsionek 2,10 x 1,26 -

pow. caloé¢ 7,71 m?)

1. Branza budowlana

=1,22

0,24x1,02=2,40

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Cz.\ Czl
Sciany ulozone plytki Brak konstrukeji i sufitu
ceramiczne do pelnej podwieszonego
wysokosci Posadzka utozyé plytkli 1
Posadzka plyty cementex 4 L
jeden raz b
Cz.2 [Cz.2
Sciany potozona folia w Brak konstrukcji i sufitu
plynie |podwieszonego
Posadzka i $ciany ulozyé
plytki g
Cz.3 Cz3 - Rl
Sciany plyta g-k Sciany folia w plynie oraz
Posadzka plyty cementex wlozenie plytek
jeden raz Brak konstrukcji i rﬁgp
podwieszonego 7 bt
Posadzka ulozyé plytki
Cz4 Cz4
Sciany plyta g-k Sciany folia w plyni oraz
Posadzka plyty cementex ulozenie plytek Lt
jeden raz Brak konstrukcji i sufitu
podwieszonego
Posadzka ulozyé plytki
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.|Wykonaé podejscie pod
pod grzejnik |grzejnik, zamontowaé
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejnik, zawér grzejnikowy i
prysznic, umywalke i WC odcinajgey, wykonaé préby
Wykonano odptyw liniowy  [szczelnosci
Wykonaé podejscia pod
umywalke, WC, prysznic;
zamontowat urzadzenia
sanitarne i baterie,
zamontowat kratke Sciekowsg
Wykonaé inst. wentylacji
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi .

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod ofwietlenie
Zamontowaé osprzgt;
Zamontowast o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podigczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé¢ oznakowania
osprzgtu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.14 - Pom. gospodarcze (pow. 1,36 x 3,22 = 4,38

m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany ulozone plytki Brak konstrukcji i sufitu
iceramiczne do pelnej podwieszonego
jwysokosci Posadzka ulozyé plytki
Posadzka plyty cementex
jeden raz o
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.|Wykonaé podejécie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowaé
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejnik, zawér grzejnikowy i
zlew gospodarczy odcinajgcy, wykonaé préby
| Wykonano instalacje wodoc. |szczelnosci
Epod zawér czerpalny Wykonaé podejécia pod zlew
! gosp.; zamontowaé urzadzenia
' sanitarne, baterie, zwor i
kratke $cickowg
L 5 _|Wykona¢ inst. wentylacji
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3. Bran2a elektryczna

[@boty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

'Rozprowadzenie okablowania
celektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie

uzupetnié osprzet tj.;
Zamontowaé oswietlenie
Wykona¢ polaczenia i
podigczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Budynek biurowy - Poddasze

1. Branza budowlana

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Roboty wykonane:

1
1

Brak montazu pomostéw
technicznych

2. Branza sanitamna

Brak mozliwosci weryfikacji z
uwagi na brak dostepu do
przestrzeni poddasza,

Przy wylazie na poddasze
stwierdzono istniejgce
zastoiny wody i zawilgocenie
welny minerainej

wykonany otwor niezgodny z

dokumentacja projektowg

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
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Budynek biurowy - dach

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane: _ |[Uwagi: ]
Wykonano konstrukcje, Pokrycie dachowe z blachy  |Wykonano zabezpieczenie
deskowanie, kontriaty i laty, |{gcznie 2e wszystkimi folig, ktora nie speinia
foli¢ paroszczelng koniecznymi akcesoriami, swojego zadania, widoczne
obrébkami blacharskimi uszkodzenia folii na znaczne;j
laceniem pasa podrynnowego |powierzchni dachu, wystepuja
miejscowe zastoiny wody
INie ma mozliwosci
sprawdzenia wypoziomowania
tat
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak rynien i rur spustowych |
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak instalacji odgromowej
Brak instalacji fotowoltaicznej
s __|(poza kablem zasilajgcym)

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Budynek biurowy - elewacje

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano podkonstrukcje  [Brak ptyt HPL w ilodci 15,04 [Welna mineralna czesciowo
wraz z ociepleniem welng ~ |m? zawilgocona, uszkodzona w
mineralng Brak welny mineralnej i kilku miejscach do naprawy
Utozono plyty HPL wilosci  {podkonstrukeji oraz blachy  |lub wymiany
107,27 m? perforowanej w ilogci 31,11
\Wykonano opaske budynku  |m?
bez wykoficzenia Do wykonania montaz
- zabezpieczenia naroznikéw na
welnie mineralnej
\{Brak daszkéw ochronnych nad
ej$ciami szt.2 .
rak podswietlonego napisu
d_ _fouicta " T | ]
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2. Branza sanitarna

é&(@ty wykonane;

[ Roboty niewykonane:

Uwagi:

3. Branza elektryczna

Zamontowaé zawér czerpalny

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano pionowe zwody
odgromowe

Brak polgczen w instalacji
odgromowej

Brak punktéw pomiarowych
inst. odgromowej

Brak wyprowadzen do
zasilania jednostek
klimatyzacji

Brak o$wietlenia

Nie rozpoczeto prac przy
instalacji domofonu i
interkomu

Brak opraw oéwietlenia

ewakuacyjnego

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.1 - Garai 1 (pow. 3,69 x 6,06 =

22,36 m?)
1. Bran2a budowlana
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany pomalowane Do wykonania pomalowanie |Zlikwidowaé przecieki na
jednokrotnie jednokrotne scian suficie
Ulozono posadzke z kostki  |wykonaé sufit podwieszany
betonowe;j Wykona¢ uzupetnienie kostki

betonowej w ilosci 1,57 m?
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykona¢ odwodnienia

_._|liniowe g Yoo o0 |
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

) Roboty niewykonane:

Uwagi:

Czesciowe rozprowadzem’é_
okablowania elektrycznego

Brak zasilania do napedu
bramy

Rozprowadzié okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowa¢ osprzet tj.;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podigczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okabiowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.2 - Garai 2 (pow. 6,06 x 3,85 =

23,33 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany pomalowane Do wykonania pomalowanie |Zlikwidowaé przecieki na
jednokrotnie jednokrotne $cian suficie,
Ulozono posadzke z kostki  [wykona¢ sufit podwieszany
betonowej Wykona¢ uzupelnienie kostki
betonowe) w iloéci 2,00 m?
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: N
Wykonaé odwodnienia
~ [liniowe
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:
Czedciowe rozprowadzenie
okablowania elektrycznego

|
i
i
L

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Brak zasilania do napedu
bramy

Rozprowadzié okablowanie
pod o$wietlenie
Zamontowac osprzet tj.;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonat polgczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonat oznakowania
osprzgtu i okablowania

Brak rozdzielnicy R-garaz

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761 Q

Budynek garaZowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.3 - Magazyn (pow. 6,07 x 6,06 =

36,78 m?)

1. Branza budowlana

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane:

Sciany pomalowane Do ulozenia kostka betonowa
jednokrotnie w ilodci 18,79 m?

Utozono posadzke z kostki  |Do wykonania sufit
betonowe; podwieszany

Uwagi:

Zlikwidowa¢ przecieki na
suficie,

Do przetozenia kostka
betonowa w ilosci 17,99 m?

Roboty wykonane:

S

3. Branza elektrycma

Roboty niewykonane:

 [Uwagi:

.[Rcabot};lr wykonane:

Roboty niewykonane:

{Czgsciowe rozprowadzenie
okablowania elektrycznego

Rozprowadzié okablowanie
pod oéwietlenie
Zamontowaé osprzet tj.;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ potgczenia i
podigczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania

osprzgtu i okablowania |

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761 Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Wiata

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: ) - "i
; Brak posadzki z kostki 5
| betonowej |
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
o I
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: _[Roboty niewykonane: Uwagi:
rak Rozprowadzi¢ okablowanie

Zamontowaé osprzet tj.;
1 Zamontowa¢ oswietlenie

Wykonaé polaczenia i
i podiaczenia,
! Wykonaé pomiary
5 Wykonaé¢ oznakowania
{ __|osprzetu i okablowania ]
4, Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q
Budynek garazowo - magazynowy / Dach
1. Branza budowlana
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
| Wykonano konstrukeje, Pokrycie dachowe z blachy  |Nie ma mozliwosci
;des{kowanic, kontrlaty i laty, [lacznie ze wszystkimi sprawdzenia wypoziomowania
ifoli¢ paroszczelng koniecznymi akcesoriami, fat
' obrébkami blacharskimi Wykonano zabezpieczenie

1aceniem pasa podrynnowego |folig, kt6ra nie spetnia

oraz wykonaniem obrébki swojego zadania, folia jest

_[koszowej |sztukowana
2. Branza sanitarma
Roboty wykonane: Roboty rﬁew}ﬁaﬁgﬁé: ) Uwagi: i
. Brak rynien i rur spustowych ;
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

|

Brak instalacji odgromowej

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Elewacje

1. Branza budowlana

[Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
‘Wykonano ocieplenie z welny |Brak plyt HPL w ilosci 38,52 |Welna mineralna czesciowo
‘mineralnej w miejscach m? zawilgocona, uszkodzona w
przeznaczonych pod plyty Brak blachy perforowanej w [kilku miejscach do naprawy
HPL ilosci 76,67 m? lub wymiany
Wykonano okladziny z piyt  [Brak welny minerainéj w
HPL w ilosci 70,43 m? ilodci 3,15 m?

Do wykonania montaz

zabezpieczenia naroznikéw na
B welnie mineralngj i N o
2. Branza sanitarna
Foboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: ]
3. Branza elektryczna
LRoboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagl -
| Brak potaczeri i punktéw
| pomiarowych inst. odgrom.

4, Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Maszt teleinformatyczny

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano 2 wykopy pod Do wykonania jeden wykop, [Brak masztu
stopy odciagdw zamontowanie stop
fundamentowych oraz
- posadowienie masztu B i
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2. Bran2a sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
j
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: _; __ __ __ |
Brak okablowania do .
ipodiaczenia anten oraz brak !
anten :
[¥ykoeat uzlemienle maszty |

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23326004761Q

Zagospodarowanie terenu

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano kraweznik pod
opaskg przy bud. biurowym w
ilodci 58,74 m

Brak ogrodzenia terenu,
bramy, furtki, pylonu, masztu
flagowego, tawki, koszy,
pylonu, wiaty Smietnikowej,
stojaka na rowery

Do wykonania plac

parkingi, chodniki w ilo$ci
481,77 m?

Brak niwelacji terenu,
punktdw statych i punktu zero

manewrowy, drogi dojazdowe,

Do demontazu 9 mb
krawgznika — utozona lawa na
piasku
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2. Branza sanitarna

&gﬂboty ‘wykonane: Roboty niewykonane:; Uwagi: N '
‘Wykonano przylgcze wody, [Przylacze wodociggowe:
'hydrant, kanalizacje dostosowaé wysoko$é studni
deszczowsy i sanitarng wodomierzowej do
docelowego poziomu terenu;
wykonaé oznakowanie,
wykonaé pomiary;
Kanalizacja sanitarna i
deszczowa: dostosowaé
wysokos¢ studni do
docelowego poziomu terenu;
Brak catego uzbrojenia
zbiorikéw bezodplywowych
kanalizacji deszczowej i
sanitarnej
Brak przepustu w drodze
dojazdowej do obiektu
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania [Montaz stup6w Uszkodzony jeden fundament
elektrycznego o$wietleniowych z oprawami |o§wietlenia 5
Wykonano fundamenty pod | Wykonaé polaczenia i *
lampy os$wietleniowe podtaczenia,
Wykonano montaz szafki Wykona¢ pomiary
ZK+PWP (czgéciowo nie Wykonaé oznakowania
zgodnie z projektem) osprzetu i okablowania
Wykonano zasilanie ze 2lacza |Brak stacji iadowania
ZK Brak punktu przywolania dla
Wykonano kanalizacje 0s6b niepelnosprawnych
telekomunikacyjng
Wykonano kanat kablowy
pomi¢dzy budynkami, w
ktérym ulozono 5 kabli na
potrzeby instalacji
teletechnicznych

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23326004761Q

Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

Nie rozpoczgto prac w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji jak
réwniez instalacji CCTV, SSWiN.
Czgéciowo wykonano okablowanie pod instalacje SKD, brak osprzgtu i elementdéw

sterowniczych.

W budynku biurowym brak stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz okna podawczego.
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Z uwagi na mocne zabrudzenie stolarki okiennej brak mozliwoéci oceny stanu technicznego tj.
zarysowan, uszkodzen. Nie usuni¢to tasm ochronnych wewnetrznych i zewngtranych stolarki
aluminiowej zewnetrzne;.

Istnieje koniecznodé regulacji stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej.

Brak mozliwo$ci sprawdzenia dziatania bram garazowych.

Brak niwelacji terenu, punktéw statych i punktu zero uniemozliwiajgcych weryfikacje
posadowienia elementdw instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Brak mozliwosci weryfikacji urzadzeh zamontowanych w studni separatora i studni z
zamontowanym koszem

Brak zawor6éw odcinajgcych do armatury sanitarnej.

Nie wykonano zadnych préb, sprawdzer uruchomien, regulacji instalacji wewng¢trznych, w
czesci elektrycznej rovniez zewnetrznych.
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