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1

PE∅90
zasilanie z sieci

ZASTAWIENIE ELMENTÓW

NR OPIS

JED

N.

ILOŚĆ

1
Rura wodociągowe PEØ90 SDR11 PE100

2 Tuleja kołnierzowa PEØ90/DN80 szt. 2

3 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego

z kółkiem

szt. 2

4 Króciec dwukołnierzowy DN80 dł. 300mm szt. 1

5 Wodomierz sprzężony DN80  Qn63 m

3

/h DIEHL  WESAN WPV G szt. 1

6 Kształtka (kompensator) montażowo - demontażowa DN80 z żeliwa

sferoidalnego epoksydowanego

szt. 1

7 Króciec dwukołnierzowy DN80 dł. 100mm

8 Zawór antyskazeniowy klasy EA Socla  453 DN80 szt. 1

32

9810 DN 80

4 5 6 7 3 23 1

PE∅90 zasilanie instal. zewn.

2

Kominek wentylacyjny z nad posadzki
DN100 wyprowadzić ponad teren zielony

Kominek wentylacyjny z pod stropu
DN100 wyprowadzić ponad teren zielony

Rząpia do wypompowywania ewentualnej wody
30x30x30cm

Właz żeliwny DN600
ocieplony gr. 5cm

DN 80 L300

DN 80 L100

Przejście szczelne
Przejście szczelne

8
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Studnia wodomierzowa
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5053H4,  DN 100 M Kwiatkowski
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Piwnica - kotłownia

INSTALACJA HYDRANTOWA

HYDRANT DN 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ. 30m

Legenda

H

PRZYŁĄCZE WODY I INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA - rury tworzywowe

HYDRANT DN 52 Z WĘŻEM PŁASKOSKŁADANYM DŁ. 20m

H

INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA - rur stalowe ocynkowane
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Schemat rozdziału instal. w budynku
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