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Rozdzielnica RK3
Spacial S3D
Naścienna
IP66, materiał: blacha stalowa

SxWxG: 400x500x200 [mm]

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej poprzez instalację napędów na
przepustnicach ciepłociągów w komorach ciepłowniczych K-1 i K-3 oraz instalację

układu zdalnego sterowania w dyspozytorni Kotłowni Rejonowej nr 1
ul. Wojska Polskiego, ul. Legionów Polskich, 84-300 Lębork
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Schemat rozdzielnicy komory 3 RK3
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