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Remont i modernizacja budynków
Domu Pomocy Społecznej w Rzetni

Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5,

63-600 Kępno

PZT Grudzień
 20231:500
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Projektowany zbiornik na gaz 6700dm3
95x585cm - 5 tankowań rocznie

Szafka gazowa

Instalacja PV - 49,5 kWp + magazyn energii

Nowoprojektowana kotłownia gazowa
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

ZAKRES PRAC ZIEMNYCH
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

ZAKRES PRAC ZIEMNYCH

ZAKRES PRAC ZIEMNYCH
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

Istniejąca linia kablowa zasilający budynek DPS
- kabel należy wycofać i wprowadzić do pomieszczenia rozdzielnicy RG
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

Pomieszczenie rozdzielnicy głównej, SZR + bank energii
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

Nowo projektowana linia zasilania obiektów
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

Istniejącą linie kablową zasilającą budynek DPS
należy zmufować z istniejącą linią kablową zasilającą budynek pałacu
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

Istniejąca linia kablowa zasilająca budynek pałacu

Istniejące złącze kablowo-pomiarowe

Projektowana linia kablowa zasilania fotowoltaiki
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnegoNowo projektowana linia zasilania agregatu prądotwórczego

wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego
Nowo projektowana linia zasilania agregatu prądotwórczego
+ zasilanie obiektów
wg odrębnego opracowana i postępowania administracyjnego

ZK-PWP
dla DPS

UUPWP
USPWP

Projektowany kontenerowy agregat prądotwórczy 48kW/60kVA
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LEGENDA
Granica działek

Budynki istniejące:
1 - budynek dworu
2 - budynek mieszkańców -
pawilon
3,4,5 - budynki gospodarcze

Zakres prac ziemnych


