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POSTANOWIENIE

“aneh

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (J.t.: Dz U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 6a ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U.
z 2020 r, poz. 961 ze zm.) wzwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2021 r. i uzupetnienia do wniosku z dnia 19
lutego 2021 r. ztozonych przez Prezydenta Miasta tomzy w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych, spefniajgcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
opracowanej w styczniu 2021 r. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Forysia, Nr upr. 695/2020 oraz rzeczoznawce
budowlanego, mgr inz. Jerzego Zygmunta Dawdo, upr. Nr BL 2/99, w zwigzku z
przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku zlokalizowanego w tomzy
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5, postanawiam wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych dla przedmiotowego budynku zlokalizowanego w tomzy przy
ul. M. Sktodowskiej-Curie 5, polegajacych na:

1. Wyposazeniu obiektu w system sygnalizacji pozarowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji. Planowana ochrona obiektu - catkowita.

2. Wyposazeniu wszystkich pomieszczen kondygnacji piwnicy w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskich Norm.

3. Wyposazeniu klatki schodowej stuzgcej ewakuacji w strefie pozarowej ZL lI
(1.30) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajace wymagania Polskich
Norm. : :

4. Wyposazeniu nieobudowanych schodéw zewnetrznych stuzgcych ewakuacii,
prowadzgcych z obudowanej i oddymianej klatki schodowej, w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Ponadto
schody zewnetrzne bedg umozliwiaty ewakuacje dwoma odrebnymi biegami
schodow, co umozliwi uzytkownikom wybér bezpieczniejszego z kierunkow.

5. Oznakowanie gérnej o$cieznicy drzwi wewnetrznych, nieposiadajgcych
wymaganej wysokosci 2 m, jaskrawg tasmag ostrzegawczg lub farbg.

6. Zamknigcie otworéw pomiedzy ewakuacyjng klatkg schodowa tgczacy piwnice z
parterem (0.49, 1.42), a pomieszczeniami szatni (0.50) oraz sali zaje¢ (0.48),
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonymi w
samozamykacze.




Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno —

budowlanymi, odnoszg sie do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt 6.3 przedtozonej ekspertyzy technicznej, {j.:

1.

Wysokoséci drzwi wewnetrznych na poziomie piwnicy i parteru (sala zajec
rytmicznych 0.48, szatnia 0.50, sali gimnastycznej 1.01) wynoszgce 1,94 m —

1,97 m — niezgodno$¢ w zwigzku z § 239 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury j.w.

Szerokos$é i wysokos¢ drzwi wewnetrznych miedzy pomieszczeniami (1.09 i 1.02)
wynoszgca odpowiednio 0,88 m i 1,97 m - niezgodnos¢ w zwigzku
z § 239 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury j.w .

Wysokos¢ fragmentu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej (0.49) na poziomie
piwnicy wynoszaca 2,03 m na odcinku o dtugosci 6,28 m — niezgodno$§¢ w
zwigzku z § 242 ust. 3 rozp. j.w.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia z pomieszczenia szatni (0.50)
wynoszgca 20,46 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — niezgodno$¢ w
zwigzku z § 256 ust. 3 rozp. j.w.

Wysokosci stopni schodéw prowadzacych do wyjScia na zewngtrz budynku
w korytarzu (0.9) na poziomie piwnicy wynoszace 20 cm — niezgodnos$c
w zwigzku z § 68 ust. 1 rozp. j.w..

Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposazenia
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu ewakuacyjnej
klatki schodowej taczgcej piwnice z parterem (0.49, 1.42) — niezgodnoS¢ w
zwigzku z § 245 ust.1 rozp. j.w. .

Szeroko$¢ spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej (1.30) w strefie pozarowe;j
ZL 1l wynoszgca 0,8 m — niezgodno$¢ w zwigzku z § 68 ust. 1 rozp. j.w.
Szerokos$é¢ biegu schodow ewakuacyjnej klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) w
strefie pozarowej ZL Il wynoszaca ok. 1,06 m — niezgodno$¢ w zwigzku z § 68
ust. 1 rozp. j.w.

Nieprzepisowe wymiary drzwi zewnetrznych z ewakuacyjne] klatki schodowe]
(1.30) wynoszgce: szeroko$¢ 0,82 m, wysoko$¢ 1,93 m — niezgodnos¢
w zwigzku z § 239 ust. 4 1 6 rozp. j.w..

10.Szerokos¢ drzwi prowadzacych do ewakuacyjnej klatki schodowej (1.30) na

poziomie parteru wynoszgca 0,8 m — niezgodnos¢ w zwigzku z § 239 ust. 5
rozp. j.w.

11.Szeroko$¢ ewakuacyjnych drzwi zewnetrznych z przedsionka (0.27) na poziomie

piwnicy wynoszaca 0,9 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 239 ust. 4 rozp. j.w..

12.Brak petnego wydzielenia strefy pozarowej ZL Il od strefy pozarowej ZL llI,

ti. klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) i (1.30, 2.1) gdzie relacja Scian
zewnetrznych tworzy miedzy sobg kat 90 stopni, brak w pasie 4 m na catej
wysokosci budynku jednej ze $cian sciany o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej (znajdujg sie otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy odpornosci
ogniowej lub okna oddymiajgce) oraz ocieplenia z materiatu niepalnego — wetny
mineralnej - niezgodnos¢ w zwigzku z § 226 ust. 1 rozp. j.w..

13.0dlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszgca ok. 24 m —

budynek garazu zwrécony $ciang petng do strefy pozarowej zaliczonej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l, ale w $cianie garazu prostopadtej do budynku
(od strony strefa pozarowa zaliczona do ZL Il posiada otwory okienne), znajduje
sie brama garazowa nie posiadajgca klasy odpornoSci ogniowej,
w zwigzku z czym oba budynki nie sg wydzielone od siebie wzajemnie pozarowo
i znajdujg sie zbyt blisko — niezgodnos¢ w zwigzku z § 271 wust. 1
i 10 rozp. j.w.



14.0dlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszgca ok. 2,4 m
— W pasie 8 m od $ciany z otworami okiennymi przedmiotowego budynku
(budynek wyzszy) brak jest wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30
konstrukcji dachu i RE 30 przekrycia dachu istniejacego budynku garazu
(budynek nizszy) — niezgodno$¢ w zwigzku z § 218 ust. 1 rozp. j.w. .

15.Dwie ewakuacyjne klatki schodowe (0.20, 1.19, 2.32 oraz 0.13, 1.10, 2.14)
zostaly wyposazone w uruchamiane samoczynnie urzadzenia oddymiajace,
jednakze okna oddymiajace na pietrze znajdujg sie w bezposredniej bliskosci
scian z oknami bez klasy odpornosci ogniowej — niezgodno$¢ w zwiazku z § 249
ust. 6 rozp. j.w.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) odstgpiono od
szczegotowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia
zgdanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wytgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu — pozostate,
ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
oraz ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowe;j;

— postanowienie nalezy rozpatrywac faczac z ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej opracowang w styczniu 2021 r. przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Forysia, Nr upr. 695/2020
oraz'rzeczoznawce budowlanego, mgr inz. Jerzego Zygmunta Dawdo, upr. Nr BL
2/99, dla budynku zlokalizowanego w tomzy przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych
38 za posrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania

postanowienia.
Podlaski Komendant Woje dzk|
Panstw ej /a?:P a

Otrzymula: i inz. Robert Tadeusz Dzierzek
1. Urzad Miejski w tomzy, PI. Stary Rynek 14 $ o B omanriania Wojewbsskitgo
18-400 tomza Panstwowe] Slrazy Pozarnej
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Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP w tomzy
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwanego dalej
,RODO”, informuije sie, ze: ' '
administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest: Podlaski Komendant
Wojewoddzki Panstwowej Strazy Pozarnej (15-062 Biatystok, ul. Warszawska 3, tel. 47 711-70-
10, 47 711-70-11, 47 711-70-12, 47 711-70-13 fax.: 85 653-72-16, e-mail
kwpsp@straz.bialystok.pl );

w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku wyznaczony zostat
Inspektor Ochrony Danych - mt. bryg. Marcin Janowski (15-062 Biatystok, ul. Warszawska 3, tel.
tel.: 47 711-70-76, e-mail: iod@straz.bialystok.pl);

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w nastepujacych celach: prowadzenia
postepowania dowodowego, administracyjnego, skargowo-administracyjnego i wyjasniajacego,
prowadzenia rejestru korespondencji przychodzacej i wychodzacej, czynnosci zwigzanych z
przekazywaniem korespondencji do organéw wilasciwych i udzielania odpowiedzi na
korespondencje kierowang przez Pania/Pana do tut. organu;

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit. c i lit. e RODO;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg te podmioty, ktdrym administrator ma
obowigzek przekazywania danych na gruncie obowigzujgcych przepisdw prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panistwa trzeciego lub organizacji

miedzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, bedg
przechowywane przez okres wynikajacy z wymogdw archiwalnych okreslonych w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz podlegajg przegladowi,
nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania;

posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wyptywu
na zgodnosc¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody wyrazonej przed jej
cofnieciem;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.pl), gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana narusza przepisy
RODO;

10) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla

realizacji celu,
o ktérym mowa w pkt. 3; niepodanie prawidtowych danych skutkuje brakiem mozliwosci

zatatwienia sprawy;

11) przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegafo

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust.
1i4 RODO.



