
Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 21 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 21 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 6 m

LEGENDA:

- projektowana latarnia oświetleniowa: aluminiowy anodowany
(antracyt), h=5m,
oprawa LUG Artera Dome LED ED DALI 3200 lm/730
IP66 O19 grafit II kl.,

- projektowany kabel YKY 5x16 mm² w rurze osłonowej DVK fi 75,

- projektowana rura osłonowa SRS fi 110,

Potwierdzam zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych
Projektant - mgr inż. Krzysztof Tyma
upr. KUP/0106/PBE/16
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Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=28/32 mb

Istniejący słup oświetleniowy
zasilany z szafy SO(UM)240

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=24/28 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=23/27 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75

l=24/28 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=35/39 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=29/33 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=22/26 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=24/28 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75

l=24/28 mb
Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75
l=17/21 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 75

l=33/37 mb

Wykonawca:

Inwestor:

Temat:

ELEKTRYCZNA 28-08-2024

Projektował:

E-01
Nr rys.

    mgr inż. Krzysztof Tyma
nr upr. KUP/O106/PBE/16

specjalność: instalacje elektryczne

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Sp. z o.o.

DataSkala
1:500

Adres inwestycji:

Nazwa rys.
Plan zagospodarowania terenu

ul. ks. Schulza - obr. 274, dz. nr 2/14, 11/10

Budowa oświetlenia alejki parkowej w Parku 2. Korpusu
Obrony Powietrznej przy ul. ks. Schulza w Bydgoszczy

ul. Księdza Józefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz 
ATELBUD Sp. z o.o.
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