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za zgodność z
oryginałem

- oprawa oświetleniowa LED, barwa 4000K, na słupie stalowym, ocynkowanym  h=8m, z wysięgnikiem 1,5m (dopuszczone do III strefy
wiatrowej), fundament prefabrykowany betonowy - słupy posadownione w odległości min 1,5m od krawędzi jezdni

projektowany kabel YAKXs 4x25 w rurze osłonowej 75mm koloru niebieskiego

Legenda:

projektowany przecisk/przewiert pod pod drogą/zjazdem - w rurze HDPE75mm o wytrzymałości min. 750N/m - długość
przecisku zgodnie z opisem

słup oświetleniowy hybrydowy do demontażu wraz z fundamentem

dwudzielna rura osonowa 110mm (niebieska) L=1m na skrzyżowaniach z kablami nN TAURON oraz ORANGE, w obrębie ww.
sieci wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności

granica działki

krawędź drogi po remoncie (wg odrębnego opracowania)

L=2m
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