
S1, h=2,2 m
Okładzina ścienna 2 cm
Scianka działowa 8 cm
Okładzina ścienna 2 cm

S2, h=2,9 m
Okładzina ścienna 2 cm
Scianka działowa 12 cm
Okładzina ścienna 2 cm

Montaż kratki wentylacyjnej w strefie podsufitowej ściany - z obudwu stron.
Kratka o wymiarach 0,45 m x 0,25 m

Montaż kratki wentylacyjnej w kanale wyciągowym.
Kratka o wymiarach 0,45 m x 0,25 m

Montaż 2 kratek wentylacyjnych w kanale nawiewnym.
Kratka o wymiarach 0,24 m x 0,17 m

Łaźnia

Toalety

Umywalnia

S1, h=2,2 m
Okładzina ścienna 2 cm
Scianka działowa 8 cm
Okładzina ścienna 2 cm

S1, h=2,2 m
Okładzina ścienna 2 cm
Scianka działowa 8 cm
Okładzina ścienna 2 cm

S2, h=2,9 m
Okładzina ścienna 2 cm
Scianka działowa 12 cm
Okładzina ścienna 2 cm

Konstrukcja

2%

2%

2%

W łaźni w strefie prysznicowej wylewkę
prowadzic ze spadkiem 2 % w kierunku
odpływu liniowego .

Ściany działowe łączyć z istniejącymi
ścianami nośnymi kotwami co drugą spoinę.

Remont pomiesczenia sanitarnego JRG3
Komenda Miejska PSP w Krakowie

Lokalizacja: Kraków ul. Zarzecze 106
30-134 Kraków

 Data: luty 2024
 Nazwa: Konstrukcja

skala 1:50                    lokalizacja I piętro

Miejsca wykucia otworów w ścianie w celu montażu stelaży pod misę ustępową WC i pisuar
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