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Instalacja wody 
zimnej

wg. odrebnego 
opracowania

c.w.u.
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Jednostka 
wewnętrzna

230V/
400V

Jednostka zewnętrzna

gaz: 5/8"
 ciecz: 3/8"

230V/400V

ZO ZO

ZO

Zasobnik buforowy
300litrów

ZO

ZO ZO

ZOZO

Zasobnik cwu 
500litrów

ZO

Ogzrewanie 
płaszczyznowe

Naczynie wzbiorcze
zimnej wody 

Naczynie wzbiorcze
ciepłej wody użytkowej

LEGENDA:

obieg c.o. - powrót
woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)

obieg c.o. - zasilanie

c.w.u.

Schemat ideowy popmy ciepła typu SPLIT z ogrzewaniem płąszczyznowym


