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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z  budową słupowej stacji 

transformatorowej SN/nN wraz z przyłączem SN  : jednostka ewidencyjna: Olesno , obręb 

ewidencyjny: 0068 Olesno dz. 2118, 2132   

Integralną częścią specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokumentacja projektowa i 

kosztorysowa. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

         Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót elektrycznych. 

 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

2.1. Założenia projektowe 

         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

warunkami umowy. Stację transformatorową SN /nN  wraz z przyłączem SN  zaprojektowano 

w oparciu o: 

a) Założenia i wytyczne inwestora , 

b) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,  

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz.2072 z późn. zm.). 

e) Polskie Normy (przedmiotowe) 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inwestora, stanowią część umowy i są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentach. 

O zauważonych błędach i usterkach winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 

3. PLAC BUDOWY. 

 

3.1. Organizacja placu budowy i robót. 

- Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 

- Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 

pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

- Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieżąco korygowany i 

uzgadniany z Inżynierem i Użytkownikiem. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 



budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

b) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach – kontenerach) na 

jadalnię, szatnię, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy, 

c) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego, 

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z 

istniejących dróg wewnętrznych na terenie, 

e) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania 

danego rodzaju robót. 

 f) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane 

w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP. 

g) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru. 

Sprzęt podręczny p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz przy 

obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.). 

 

4. WYKONAWSTWO 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawstwo powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 

- dokumentacją projektową, 

- instrukcjami montażowymi producentów urządzeń, wyrobów i aparatów, 

- poleceniami Inspektora Nadzoru 

- warunkami technicznymi wykonywania robót zawartymi w opracowaniu „Warunki 

Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych -część V.- 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY/, zwane w skrócie; W T 

W i O R B-M 

- Polskimi Normami /przedmiotowe/ 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem; 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które 

nie są wprost wymienione w załączonych kosztorysach (takie jak np.; wsporniki i uchwyty 

montażowe, złączki, śruby, dławiki, itp.). 

     Za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymienionymi dokumentami i 

poleceniami Inspektora nadzoru pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

4.2. Zakres robót objętych ST 

 

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: 

Budowę słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączami SN zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

4.3  Przedmiot robót objętych ST 

 

        Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robót związanych z: 

- kompletacją materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych celem umożliwienia właściwego montażu 

urządzeń, aparatów i elementów instalacji, 

- prefabrykacją, transportem na budowę i montażem na miejscu przeznaczenia rozdzielnic 



elektrycznych,  montażem urządzeń, aparatów, osprzętu oraz odbiorników energii 

elektrycznej, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań urządzeń i elementów instalacji oraz 

potwierdzeniem protokółami kwalifikującymi do montażu lub odbioru dane urządzenie lub 

element instalacji. 

 

5. MATERIAŁY, PREFABRYKATY, WYROBY 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, prefabrykatów i wyrobów 

  

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy własne i typy materiałów i urządzeń 

określają ich klasę oraz parametry i oznaczają jedynie propozycję stosowanych materiałów. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, o zbliżonych właściwościach 

technicznych i jakościowych. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o identycznych 

parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za 

zgodą projektanta i Zleceniodawcy. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał 

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, 

np. kable, transformatory, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokółami odbioru 

technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 

faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie. 

W szczególności do realizacji prac elektrycznych stosować: 

- Stację transformatorową SN/nN wyposażoną wg dokumentacji projektowej, 

- Przyłącza SN zgodnie z wytycznymi wg. dokumentacji projektowej. 

 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

  

6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu W T i O R B-M  

Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi; 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem, 

- protokoły prób i pomiarów po wykonaniu instalacji oraz montażu urządzeń, 

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, aparatami 

i urządzeniami. 



Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez 

Użytkownika. 

Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 

 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 

posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 

przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić 

inwestora. 

Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach. 

 

7.AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA) 

 

7.1. USTAWY 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, 

poz.1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)]. 

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z 

późniejszymi zmianami]. 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., 

poz.881) 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej [Jednolity tekst – Dz.U. z 

2002r. Nr 

147,poz.1129] 

 

7.2. ROZPORZĄDZENIA 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., 

poz.2072 z późn. zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pózn. 

zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 

195 z 2004 r., poz. 2011) 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,poz.844 oraz zmiana z 

2002r. Nr91,poz.811] 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. Nr 

92,poz.460 oraz z 1995r. Nr 102,poz.507 ]. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone 

do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności [Dz.U. Nr 55,poz.362 ]. 



13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 

80;poz.912] 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w 

sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr80.poz.867] 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.poz.690/. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 

dla budownictwa. Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.poz.1304/. 

 

7.3. ZARZĄDZENIA 

18. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w 

sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z późniejszymi zmianami/. 

 

7.4. NORMY 

 

7.4.1 Normy podstawowe 

20. PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

21. PN-IEC 60364-3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk  

22. PN-IEC 60364-4-4-41 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa.  

23. PN-IEC 60364-4-4-42 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

24. PN-IEC 60364-4-4-43 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

25. PN-IEC 60364-4-4-45 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

26. PN-IEC 60364-4-4-46 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

27. PN-IEC 60364-4-4-47 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

28. PN-IEC 60364-4-443 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 



Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

29. PN-IEC 60364-4-473 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem 

przetężeniowym.  

30. PN-IEC 60364-5-51 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Postanowienia ogólne.  

31. PN-IEC 60364-5-52 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

32. PN-IEC 60364-5-523 

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

33. PN-IEC 60364-5-53 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

34. PN-IEC 60364-5-537 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.  

35. PN-IEC 60364-5-548 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

36. PN-IEC 60364-5-56 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Instalacje bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-92/E-05009/56]. 

37. PN-IEC 60364-6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastępuje PN-

93/E- 

05009/61]. 

12.4.2. Normy pozostałe 

38. PN-90/E-05023 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

39. PN-92/E-05031 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem 

prądem elektrycznym. 

40. PN-91/E-06160/10 

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania 

41. PN-92/E-08106 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 

42. PN-IEC 60664-1:1998 



Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 

wymagania i badania. 


