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OZNACZENIA:
=———— Instal. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych

cienkosciennych

Instalacja olejowa z rur miedzianych (przewody do kottéw) oraz stalowych (wlew,

odpowietrzenie)

Instalacja c.o. (mat. rura stalowa cienkoscienna) prowadzona pod stropem oraz po

Scianie budynku

Uwagi:

1. Istniejacy instalacje c.o0. w kottowni zdemontowaé wraz z armatura.

2. Przewody natynkowe zabezpieczy¢ termicznie izolacjg poliuretanowa w ostonie PVC zgodnie z
Rozporzadzeniem

Przejscia przez Sciany wykonac w rurach ostonowych stalowych, a przejscia p.poz. w systemie HILTI
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

Wiaczen do istniejgcych instalacji wykona¢ w pomieszczeniu kottowni

Na pozostawionych instalacjach w kotlowni wymienic izolacje termiczng na zastosowang dla nowych
rurociggow

Wymieni¢ na nowa instalacje wentylacji kottowni i magazyn oleju

Wymieni¢ na nowg instalacje wlewu paliwa oraz odpowietrzenie zbiornikéw oleju
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BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
"TECHNOS " JAROSLAW NOWICKI
66-431 CZECHOW UL. AKACJOWA 7
tel. 0501 584 801; technos@op.pl
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OBIEKT: REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ )

UMOWA Z DNIA

dz. nr 321003_5.0017.518 PW

TYTUL RYS..| INSTALACJE KOTLOWNI - PRZEKROJ| 1:50

SKALA STADIUM ARK. NR

ADRES: SARBINOWO 80, 74-404 CYCHRY E 2
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mgr inz. Jarostaw Nowicki
PROJEKTANTY  speciainosc instalacyina w zakresie sieci, instalacji i urzadzer LUKG/0004/POOS/05 |30-05-2023

lciepinych,  gazowych, i




