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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat

AKTUALIZACJA - PW modernizacji instalacji c.o. (2017r.)
w budynku przy ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju.

Tytuł rys.

Rzut piwnic 
Inwestor

Wspólnota mieszkaniowa budynku przy
 ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju

Opracowała

Projektowała
mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

12-2023
Skala

1:100
Nr rys.

01
Podpis

Podpis

1 2 3 4 5 6

7

8

9

101112

13

141516

1718

192021

22

23

3,00  

DN 20

STAD_b_odw
3,46
DN15  

DN 25

STAD_b_odw
3,59
DN15  

STAD_b_odw
3,95
DN15  

DN 25 DN 20

STAD_b_odw
3,23
DN15  

STAD_b_odw
3,03

DN15  

STAD_b_odw
1,45
DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,51
DN10  

STAD_b_odw
2,50
DN10  

DN 20

STAD_b_odw
2,32
DN15  

DN 25

TBV
5,30
DN15 LF  

DN 15DN 20

STAD_b_odw
2,02

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
3,08
DN15  

TBV
5,00
DN15 LF  

DN 15

STAD_b_odw
2,20
DN15  

DN 20

DN 15

STAD_b_odw
1,56
DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,58
DN10  

DN 20

STAD_b_odw
2,23
DN15  

TBV
5,50
DN15 LF  

DN 15

STAD_b_odw
2,66
DN15  

DN 20

DN 15
STAD_b_odw

2,12
DN10  

DN 25

STAD_b_odw
2,49

DN15  

G 500 B[10 el]

G
 5

0
0

 B
[1

0
 e

l]

G 500 B[10 el] G 500 B[10 el]

G
 5

0
0

 B
[1

0
 e

l]

3,00  

30,9 kPa

4362,7 kg/h
124,4 kW

DN 50

STAP_10-40
14,00 kPa
DN40  

STAD_odw
4,00

DN40  

DN 32

3,50  

DN 20

DN 20

STAD_b_odw
2,31
DN15  

5,50  

DN 20

STAD_b_odw
2,93
DN15  

3,00  

Broniewskiego 2Broniewskiego 4Broniewskiego 6

31,8 KPa
110,1 kW

5,3 t/h

Suszarnia 2 +16 °C
Φwym: 1711 W

Suszarnia 1 +16 °C
Φwym: 2456 W

Suszarnia 3 +16 °C
Φwym: 2491 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat

AKTUALIZACJA - PW modernizacji instalacji c.o. (2017r.)
w budynku przy ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju.

Tytuł rys.

Rzut parteru
Inwestor

Wspólnota mieszkaniowa budynku przy
 ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju

Opracowała

Projektowała
mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

12-2023
Skala

1:100
Nr rys.

02
Podpis

Podpis

1 2 3 4 5 6

7

8

9

101112

13

141516

1718

192021

22

23

T-1 [8 el]

T-1[10 el]

T
-1

[1
9

 e
l]

T-1[10 el]

T-1 [12 el] T-1 [11 el] T-1 [10 el]

T-1[16 el]

T-1 [8 el]

T-1[10 el] T-1[10 el] T-1[16 el]

T-1 [11 el] T-1 [8 el] T-1 [6 el]

T-1[6 el] T-1[13 el] P22_450[800 mm]

T
-1

[1
6

 e
l]

T-1 [11 el]

P22_450[700 mm]

P22_450 [700 mm] P22_450 [800 mm] T-1 [11 el]

P22_450[900 mm] T-1[6 el]

T
-1

[6
 e

l]

ŁAZ_450_135[1100 mm]

Broniewskiego 2Broniewskiego 4Broniewskiego 6

5,50  

4,00  3,50  4,00  3,50  5,50  8,00  5,00  5,50  4,50  5,50  4,00  4,00  

3,00  3,50  3,50  3,50  4,00  4,00  5,00  4,00  8,00  5,00  3,50  3,50  

GŁ-300[910 mm]

2,50  

GŁ-300[910 mm]

2,50  

GŁ-300[910 mm]

3,50  

GŁ-300[910 mm]

2,50  3,50  
5,00  

6,50  

1 2 1 2 1 2

030 +24 °C
Φwym: 830 W

020 +20 °C
Φwym: 895 W

029 +20 °C
Φwym: 1869 W

028 +20 °C
Φwym: 961 W

032 +20 °C
Φwym: 1210 W

031 +20 °C
Φwym: 1266 W

022 +20 °C
Φwym: 1044 W

023 +20 °C
Φwym: 863 W

027 +20 °C
Φwym: 1036 W

026 +20 °C
Φwym: 1486 W

025 +20 °C
Φwym: 1289 W

019 +24 °C
Φwym: 419 W

021 +20 °C
Φwym: 1071 W

013 +20 °C
Φwym: 870 W

014 +24 °C
Φwym: 418 W

012 +20 °C
Φwym: 1063 W

018 +20 °C
Φwym: 1897 W

017 +20 °C
Φwym: 1279 W

015 +20 °C
Φwym: 1812 W

016 +20 °C
Φwym: 1369 W

010 +20 °C
Φwym: 866 W

009 +24 °C
Φwym: 402 W

011 +20 °C
Φwym: 1041 W

002 +20 °C
Φwym: 1219 W

003 +24 °C
Φwym: 740 W

004 +20 °C
Φwym: 1872 W

001 +20 °C
Φwym: 1199 W

008 +20 °C
Φwym: 1009 W

007 +20 °C
Φwym: 1318 W

006 +20 °C
Φwym: 1050 W

005 +20 °C
Φwym: 998 W

024 +24 °C
Φwym: 418 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat

AKTUALIZACJA - PW modernizacji instalacji c.o. (2017r.)
w budynku przy ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju.

Tytuł rys.

Rzut I piętra
Inwestor

Wspólnota mieszkaniowa budynku przy
 ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju

Opracowała

Projektowała
mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

12-2023
Skala

1:100
Nr rys.

03
Podpis

Podpis

1 2 3 4 5 6

7

8

9

101112

13

141516

1718

192021

22

23

T-1 [6 el]

T-1[6 el]

T
-1

[1
9

 e
l]

T-1[6 el]

T-1 [10 el] T-1 [10 el] T-1 [8 el]

T-1[11 el]

T-1 [7 el]

T-1[7 el] T-1[6 el] T-1[10 el]

T-1 [8 el] T-1 [8 el] T-1 [6 el]

T-1[6 el] T-1[8 el] T-1[6 el]

T
-1

[1
8

 e
l]

T-1 [10 el]

T-1[7 el]

T-1 [7 el] T-1 [9 el] T-1 [10 el]

T-1[9 el] T-1[6 el]

ŁAZ_450_135[1100 mm]

T-1[6 el]

Broniewskiego 2Broniewskiego 4Broniewskiego 6

T
-1

[6
 e

l]

Ł
A

Z
_

4
5

0
_

1
3

5
[1

1
0

0
 m

m
]

T
-1

[6
 e

l]

T
-1

[6
 e

l]

5,50  

5,00  3,50  4,00  4,50  7,50  4,50  5,00  4,00  5,00  7,50  5,00  4,00  

3,00  2,50  3,00  3,00  4,00  3,50  4,00  3,50  3,50  

1,50  1,50  1,50  1,50  3,50  

6,50  

5,50  

5,00  4,00  4,00  

GŁ-300[910 mm] GŁ-300[910 mm] GŁ-300[910 mm]

3,50  2,50  3,00  

3 4 3 4 3 4

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 N 7,00 7,00

109 +24 °C
Φwym: 441 W

+20 °C
Φwym: 0 W +20 °C

Φwym: 0 W

130 +24 °C
Φwym: 754 W

120 +20 °C
Φwym: 759 W

129 +20 °C
Φwym: 1894 W

128 +20 °C
Φwym: 967 W

132 +20 °C
Φwym: 978 W

131 +20 °C
Φwym: 1120 W

kl.2-I +16 °C
Φwym: 904 W

122 +20 °C
Φwym: 814 W

123 +20 °C
Φwym: 728 W

127 +20 °C
Φwym: 910 W

126 +20 °C
Φwym: 1226 W

125 +20 °C
Φwym: 1019 W

kl.4-I +16 °C
Φwym: 891 W

119 +24 °C
Φwym: 345 W

121 +20 °C
Φwym: 830 W

113 +20 °C
Φwym: 727 W

114 +24 °C
Φwym: 346 W

112 +20 °C
Φwym: 826 W

118 +20 °C
Φwym: 1515 W

117 +20 °C
Φwym: 1042 W

115 +20 °C
Φwym: 1450 W

116 +20 °C
Φwym: 1116 W

110 +20 °C
Φwym: 739 W

111 +20 °C
Φwym: 822 W

102 +20 °C
Φwym: 1110 W

103 +24 °C
Φwym: 660 W

104 +20 °C
Φwym: 1895 W

101 +20 °C
Φwym: 969 W

108 +20 °C
Φwym: 986 W

107 +20 °C
Φwym: 1190 W

106 +20 °C
Φwym: 926 W

105 +20 °C
Φwym: 1013 W

kl.6-I +16 °C
Φwym: 901 W

124 +24 °C
Φwym: 346 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat

AKTUALIZACJA - PW modernizacji instalacji c.o. (2017r.)
w budynku przy ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju.

Tytuł rys.

Rzut II piętra
Inwestor

Wspólnota mieszkaniowa budynku przy
 ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju

Opracowała

Projektowała
mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

12-2023
Skala

1:100
Nr rys.

04
Podpis

Podpis

1 2 3 4 5 6

7

8

9

101112

13

141516

17
18

192021

22

23

P22_600 [400 mm]

P22_600[800 mm]

T
-1

[2
5

 e
l]

P22_600[800 mm]

T-1 [13 el] T-1 [14 el] P22_600 [600 mm]

T-1[19 el]

T-1 [8 el]

T-1[12 el] T-1[12 el] T-1[19 el]

T-1 [11 el] T-1 [11 el] T-1 [8 el]

T-1[13 el] P22_600[1000 mm] T-1[10 el]

T
-1

[2
5

 e
l]

T-1 [14 el]

T-1[11 el]

T-1 [8 el] T-1 [11 el] T-1 [14 el]

T-1[16 el] T-1[12 el]

T-1[5 el]T-1[9 el]

Broniewskiego 2Broniewskiego 4Broniewskiego 6

S
-1

3
0

/I
V

[4
 e

l]

Ł
A

Z
_

4
5

0
_

1
3

5
[1

1
0

0
 m

m
]

8,00  

8,00  4,00  5,00  4,00  7,00  5,00  8,00  7,50  5,00  7,00  6,00  6,00  

4,00  4,50  4,00  5,00  4,50  6,00  4,00  4,00  8,00  

2,00  2,00  2,00  2,50  3,00  3,50  

7,00  

8,00  8,00  8,00  

GŁ-300[1400 mm]GŁ-300[1400 mm]GŁ-300[1400 mm]

5,00  4,00  3,50  

5 6 5 6 5 6

S
-1

3
0

/I
V

[4
 e

l]

S
-1

3
0

/I
V

[4
 e

l]

Grzejnik 
do likwidacji

Grzejnik 
do likwidacji

Grzejnik 
do likwidacji

N

N N N N

220 +20 °C
Φwym: 1022 W

229 +20 °C
Φwym: 2608 W

228 +20 °C
Φwym: 1459 W

232 +20 °C
Φwym: 1531 W

231 +20 °C
Φwym: 1431 W

222 +20 °C
Φwym: 1274 W

223 +20 °C
Φwym: 978 W

227 +20 °C
Φwym: 1350 W

226 +20 °C
Φwym: 1900 W

225 +20 °C
Φwym: 1509 W

219 +24 °C
Φwym: 489 W

221 +20 °C
Φwym: 1300 W

213 +20 °C
Φwym: 977 W

214 +24 °C
Φwym: 489 W

212 +20 °C
Φwym: 1292 W

218 +20 °C
Φwym: 2253 W

217 +20 °C
Φwym: 1584 W

215 +20 °C
Φwym: 2150 W

216 +20 °C
Φwym: 1703 W

210 +20 °C
Φwym: 994 W

209 +24 °C
Φwym: 489 W

211 +20 °C
Φwym: 1160 W

202 +20 °C
Φwym: 1419 W

203 +24 °C
Φwym: 821 W

204 +20 °C
Φwym: 2692 W

201 +20 °C
Φwym: 1645 W

208 +20 °C
Φwym: 1378 W

207 +20 °C
Φwym: 1711 W

206 +20 °C
Φwym: 1380 W

205 +20 °C
Φwym: 1661 W

230 +24 °C
Φwym: 813 W

224 +24 °C
Φwym: 489 W



In
st

al
-t

he
rm

 H
C

R
 V

4.
A

0.
 P

ro
je

kt
: '

B
ro

ni
ew

sk
ie

go
 2

-4
-6

.is
b'

, a
rk

.r
ob

oc
zy

: '
P

io
ny

', 
sk

al
a:

 1
 : 

10
0,

 s
tr

on
a:

 1
:1

 (
1)

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

-2,40

-1,20

+1,60

+4,40

+8,40

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

-2,40

-1,20

+1,60

+4,40

+8,40

-2,40

-1,20

+1,60

+4,40

+8,40

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

005

799 W
T-1

[6 el]

20 °C
006

1050 W
T-1

[10 el]

20 °C4,00  3,50  

105

811 W
T-1

[6 el]

20 °C
106

741 W
T-1

[6 el]

20 °C5,00  3,50  

205

1661 W
T-1

[13 el]

20 °C
206

1380 W
P22_600
[800 mm]

20 °C8,00  4,00  
1

1

007

1318 W
T-1

[13 el]

20 °C
008

1009 W
T-1

[10 el]

20 °C4,00  3,50  

107

952 W
T-1

[8 el]

20 °C
108

788 W
T-1

[6 el]

20 °C4,00  4,50  

207

1711 W
P22_600

[1000 mm]

20 °C
208

1378 W
P22_600
[800 mm]

20 °C5,00  4,00  

2

2

015

1812 W
T-1

[16 el]

20 °C
016

1369 W
T-1

[10 el]

20 °C5,50  8,00  

115

1450 W
T-1

[11 el]

20 °C
116

893 W
T-1

[7 el]

20 °C7,50  4,50  

215

2150 W
T-1

[19 el]

20 °C
216

1363 W
T-1

[12 el]

20 °C7,00  5,00  

3

3

017

1279 W
T-1

[10 el]

20 °C
018

1897 W
T-1

[16 el]

20 °C5,00  5,50  

117

833 W
T-1

[6 el]

20 °C
118

1212 W
T-1

[10 el]

20 °C5,00  4,00  

217

1584 W
T-1

[12 el]

20 °C
218

2253 W
T-1

[19 el]

20 °C8,00  7,50  

4

4

025

1289 W
P22_450
[800 mm]

20 °C
026

1486 W
P22_450
[900 mm]

20 °C4,50  5,50  

125

815 W
T-1

[6 el]

20 °C
126

1226 W
T-1

[9 el]

20 °C5,00  7,50  

225

1207 W
T-1

[10 el]

20 °C
226

1900 W
T-1

[16 el]

20 °C5,00  7,00  

5

5

027

1036 W
P22_450
[700 mm]

20 °C
028

769 W
T-1

[6 el]

20 °C4,00  4,00  

127

910 W
T-1

[7 el]

20 °C
128

774 W
T-1

[6 el]

20 °C5,00  4,00  

227

1350 W
T-1

[11 el]

20 °C
228

1459 W
T-1

[12 el]

20 °C6,00  6,00  

6

6 7

029

1869 W
T-1

[16 el]

20 °C 6,50  

129

1894 W
T-1

[18 el]

20 °C 5,50  

229

2608 W
T-1

[25 el]

20 °C 7,00  

8

8

031

1266 W
T-1

[11 el]

20 °C
032

1210 W
T-1

[11 el]

20 °C5,00  4,00  

131

1120 W
T-1

[10 el]

20 °C
132

978 W
T-1

[10 el]

20 °C4,00  3,50  

231

1431 W
T-1

[14 el]

20 °C
232

1531 W
T-1

[14 el]

20 °C4,00  5,00  

1
0

10

030

747 W
T-1

[6 el]

24 °C5,00  

130

717 W
ŁAZ_450_135

[1100 mm]

24 °C

6,50  

230

569 W
T-1

[5 el]

24 °C3,50  

9

9 11

022

1044 W
P22_450
[800 mm]

20 °C
023

863 W
P22_450
[700 mm]

20 °C3,50  3,00  

122

814 W
T-1

[9 el]

20 °C
123

728 W
T-1

[7 el]

20 °C2,50  3,00  

222

1274 W
T-1

[11 el]

20 °C
223

978 W
T-1

[8 el]

20 °C5,00  4,50  

1
2

12 13

020

895 W
T-1

[6 el]

20 °C
021

1071 W
T-1

[8 el]

20 °C8,00  5,00  

120

759 W
T-1

[6 el]

20 °C
121

830 W
T-1

[8 el]

20 °C3,50  2,50  

220

1022 W
T-1

[8 el]

20 °C
221

1300 W
T-1

[11 el]

20 °C4,00  4,00  

1
4

14

kl.4-I

891 W
T-1

[6 el]

16 °C4,00  

8,00  

1
5

15

012

1063 W
T-1

[11 el]

20 °C
013

870 W
T-1

[8 el]

20 °C3,50  3,50  

112

826 W
T-1

[8 el]

20 °C
113

727 W
T-1

[7 el]

20 °C3,00  3,00  

212

1292 W
T-1

[11 el]

20 °C
213

977 W
T-1

[8 el]

20 °C5,50  4,50  

1
6

16 17

010

866 W
T-1

[8 el]

20 °C
011

1041 W
T-1

[10 el]

20 °C3,50  3,50  

110

739 W
T-1

[6 el]

20 °C
111

822 W
T-1

[8 el]

20 °C3,50  3,00  

210

795 W
P22_600
[400 mm]

20 °C
211

1160 W
P22_600
[600 mm]

20 °C3,50  4,50  

1
9

19

kl.6-I

901 W
T-1

[6 el]

16 °C5,00  

2
0

20

001

1199 W
T-1

[11 el]

20 °C
002

1219 W
T-1

[12 el]

20 °C4,00  4,00  

101

969 W
T-1

[10 el]

20 °C
102

1110 W
T-1

[10 el]

20 °C3,50  4,00  

201

1645 W
T-1

[14 el]

20 °C
202

1419 W
T-1

[13 el]

20 °C6,00  5,00  

2
1

21

003

592 W
ŁAZ_450_135

[1100 mm]

24 °C
3,50  

103

660 W
T-1

[6 el]

24 °C 3,50  

203

821 W
T-1

[9 el]

24 °C 3,00  

2
2

22

004

1872 W
T-1

[19 el]

20 °C5,50  

104

1895 W
T-1

[19 el]

20 °C5,50  

204

2692 W
T-1

[25 el]

20 °C8,00  

2
3

23

kl.2-I

904 W
T-1

[6 el]

16 °C4,00  

8,00  

1
1

109

441 W
ŁAZ_450_135

[1100 mm]

24 °C

1,50  

209

489 W
ŁAZ_450_135

[1100 mm]

24 °C

2,50  

1
8

18

2,50  

024

418 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

7

1,50  

124

346 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2 224

489 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

2,50  

019

419 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1
3

1,50  

119

345 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2219

489 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

2,50  

014

418 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1
7

1,50  

114

346 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2

214

489 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

2,50  

15 x 1,2

009

402 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat

AKTUALIZACJA - PW modernizacji instalacji c.o. (2017r.)
w budynku przy ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju.

Tytuł rys.

Piony centralnego ogrzewania
Inwestor

Wspólnota mieszkaniowa budynku przy
 ul. Broniewskiego 2-6 w Jastrzębiu Zdroju

Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

12-2023
Skala

1:100
Nr rys.

05
Podpis

Podpis

projektowany pion projektowany pion projektowany pion 

N

N

7,00 N7,007,00

Broniewskiego 2 Broniewskiego 4 Broniewskiego 6

grzejnik do likwidacji
grzejnik do likwidacji grzejnik do likwidacji

904 W
T-1

[4 el]

8 °C

904 W
T-1

[4 el]

8 °C

904 W
T-1

[4 el]

8 °C

N

7,007,00 7,00 7,00

7,00

7,00

7,00

7,00N NN

część projektowana
pionu łazienkowego


