
MIEJSCE WŁĄCZENIA
DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
CWU I CYRKULACJI CWU

MIEJSCE WŁĄCZENIA
DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CIAG DALSZY WG
RYS. IS.01 - PARTER

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ
W TULEJACH OCHRONNYCH

CWU Ø25PP
CYR Ø20PP

CO 2Ø28Cu

CWU Ø25PP
CYR Ø20PP
CO 2Ø28Cu
W.Z Ø25PP

Ø75 PVC

MIEJSCE WŁĄCZENIA
DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

1

3

2

- ISTNIEJĄCY KOCIOŁ CO DO LIKWIDACJI100V
1 - ISTNIEJĄCY HYDROFOR DO WYMIANY NA NOWY
2

- ISTNIEJĄCY ZASOBNIK CWU DO LIKWIDACJI3

DĄBRÓWKA, GMINA CZERNIKOWO
DZIAŁKA NR: 2140, OBRĘB: OSÓWKA 0009
JEDNOSTKA EWID.: CZERNIKOWO 041503_2

PROJEKTANT:

rys. nr: S1
PIWNICA
INSTALACJE CO I WOD-KAN

DATA:

skala: 1:50
TEMAT RYSUNKU:

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO DOBRZEJEWICE
ZAWAŁY 101, 87-123 DOBRZEJEWICE

ZAMAWIAJĄCY:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

BUDYNEK GOSPODARCZO GARAŻOWY

KWIECIEŃ 2022r.
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